
 

ZARZĄDZENIE NR RO.0050.85.2020 

BURMISTRZA ORNETY 

z dnia 20 lipca 2020 r. 

 

w sprawie aktualizacji Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego dla budynku 

Urzędu Miejskiego w Ornecie przy ul. Plac Wolności 26. 

 

Działając na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.), oraz § 6 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych               

i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, 

innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719) zarządzam, co następuje: 

 

§1. 

1. Wprowadzam aktualizację Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego dla budynku 

Urzędu Miejskiego  w  Ornecie  przy  ul.  Plac  Wolności  26  stanowiącą  załącznik   

nr  1 do niniejszego zarządzenia. 

2. Zobowiązuję wszystkich pracowników Urzędu Miejskiego w Ornecie, a także 

stażystów i praktykantów do zapoznania się z treścią Instrukcji Bezpieczeństwa 

Pożarowego oraz do stałego przestrzegania zawartych w niej ustaleń. 

3. Przyjęcie do wiadomości postanowień instrukcji pracownicy potwierdzają 

własnoręcznym podpisem na stosownych oświadczeniach, wzory oświadczeń 

stanowią załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia. 

4. Nowo przyjęci pracownicy, stażyści, praktykanci są zapoznawani z instrukcją podczas 

szkolenia wstępnego z zakresu bhp i ppoż. 

 

§2. 

1. Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego podlega aktualizacji w terminach 

i okolicznościach wynikających z obowiązujących przepisów. 

2. Za aktualizację Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego dla budynku, o którym mowa 

w §1 niniejszego zarządzenia, odpowiada służba bhp i ppoż. 

 

§3. 

Wykonanie zarządzenia powierzam pracownikom Urzędu Miejskiego w Ornecie oraz służbie 

bhp i ppoż. 

 

§4. 

1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

2. Traci moc Zarządzenie Burmistrza Ornety Nr RO.0050.46.2018 z dnia 19.03.2018 r. 

w sprawie wprowadzenia Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego dla budynku Urzędu 

Miejskiego w Ornecie przy ul. Plac Wolności 26. 

 

 

 
                                                                            Burmistrz Ornety  

                                                                                      Ireneusz Popiel 



Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr RO.0050.85.2020  

Burmistrza Ornety 

z dnia 20.07.2020 r. 

 
 
 

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA 

POŻAROWEGO DLA 

URZĘDU MIEJSKIEGO W ORNECIE 

Pl. Wolności 26; 11-130 Orneta 
 
 

 

 
 
 

(stan na miesiąc LUTY 2020 r.) 
 

 

Orneta ; LUTY 2020 r. 
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WSTĘP 

Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego zawiera podstawowe wiadomości dotyczące 
przyczyn powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia, a także zasady 
zapobiegania   tym   zjawiskom   oraz   przedsięwzięć   organizacyjnych   i   technicznych     
w tym zakresie. 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Przedmiot opracowania 

 
Przedmiotem opracowania jest Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego zwana dalej 
Instrukcją, dla Urzędu Miejskiego w Ornecie Pl. Wolności 26; 11-130 Orneta. 

 
 

 

 
 

 

Instrukcja opracowana została na podstawie § 6.1 Rozporządzenie Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej 
budynków, innych zakładów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 nr 109, poz.719). 

 
1.2. Cel opracowania 

Celem opracowania jest ustalenie wymagań przeciwpożarowych w zakresie organizacyjnym, 
technicznym, porządkowym itp., jakie należy uwzględnić w czasie eksploatacji obiektów. 
Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego dla Obiektów stanowi podstawowy materiał 
szkoleniowy z zakresu zapobiegania pożarom oraz materiał pomocniczy do wypełniania 
obowiązków w zakresie ochrony przeciwpożarowej przez właściciela budynku. 
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1.3. Postanowienia wstępne 

Zgodnie z art. 4  ustawy  z  dnia  24  sierpnia  1991  roku  o  ochronie  przeciwpożarowej  
(Dz. U. z 2017, poz. 736, ze zm.) najemca zapewniając ochronę przeciwpożarową budynku 
obowiązany jest w szczególności: 

1.      Przestrzegać      przeciwpożarowych      wymagań      budowlanych,       instalacyjnych  
i technologicznych. 

Wyposażyć obiekty budynku lub teren w sprzęt pożarniczy i ratowniczy oraz środki gaśnicze 
zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach. 

Zapewnić  konserwację  i naprawy sprzętu  oraz  urządzeń  określonych  w pkt.  2,  zgodnie  
z zasadami i wymaganiami gwarantującymi sprawne i niezawodne ich funkcjonowanie. 

Zapewnić osobom przebywającym w Obiekcie lub na terenie bezpieczeństwo i możliwość 
ewakuacji. 

Przygotować Obiekt lub teren do prowadzenia akcji ratowniczej. 

Zaznajomić pracowników z przepisami przeciwpożarowymi. 

Ustalić sposoby postępowania na wypadek powstania pożaru, klęski żywiołowej lub innego 

miejscowego zagrożenia. 

Na podstawie § 6.1 rozporządzenia [1.2]   właściciel budynku Ratusza, w którym mieści     
się Urząd Miejski w Ornecie, opracowuje instrukcję bezpieczeństwa pożarowego, która 
powinna określać: 

1) warunki ochrony przeciwpożarowej, wynikające z przeznaczenia, sposobu użytkowania, 
prowadzonego procesu technologicznego, magazynowania (składowania) i warunków 
technicznych budynku, w tym zagrożenia wybuchem; 

2) określenie  wyposażenia  w  wymagane  urządzenia  przeciwpożarowe   i   gaśnice   
oraz sposoby poddawania ich przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym; 

sposoby postępowania na wypadek pożaru i innego zagrożenia; 

sposoby zabezpieczenia prac niebezpiecznych pod względem pożarowym, jeżeli takie prace 
są przewidywane; 

warunki i organizację ewakuacji ludzi oraz praktyczne sposoby ich sprawdzania; 

sposoby zapoznania użytkowników budynku usługowo, w tym zatrudnionych pracowników,   
z przepisami przeciwpożarowymi oraz treścią przedmiotowej instrukcji; 

7) zadania i obowiązki w zakresie ochrony przeciwpożarowej dla osób będących ich stałymi 
użytkownikami; 

8) plany budynków, obejmujące także ich usytuowanie, oraz terenu przyległego, 
z uwzględnieniem graficznych danych dotyczących w szczególności: 

powierzchni, wysokości i liczby kondygnacji budynku, 

odległości od zakładów sąsiadujących, 

parametrów pożarowych występujących substancji palnych, 

występującej gęstości obciążenia ogniowego w strefie pożarowej lub w strefach pożarowych, 

kategorii zagrożenia ludzi, przewidywanej liczby osób na każdej kondygnacji 
w poszczególnych pomieszczeniach, 

lokalizacji pomieszczeń i przestrzeni zewnętrznych zaklasyfikowanych jako strefy 

zagrożenia wybuchem, 

podziału budynku na strefy pożarowe, 
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warunków ewakuacji, ze wskazaniem kierunków i wyjść ewakuacyjnych, 

miejsc usytuowania urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic, kurków głównych instalacji 
gazowej, materiałów niebezpiecznych pożarowo oraz miejsc usytuowania elementów 
sterujących urządzeniami przeciwpożarowymi, 

wskazania dojść do dźwigów dla ekip ratowniczych, 

hydrantów zewnętrznych oraz innych źródeł wody do celów przeciwpożarowych, 

dróg pożarowych innych dróg dojazdowych, z zaznaczeniem wjazdów na teren ogrodzony; 

9) wskazanie osób lub podmiotów opracowujących instrukcję. 

Instrukcja powinna być  poddawana okresowej aktualizacji,  co najmniej raz na dwa lata,       
a także po zmianach sposobu użytkowania budynku, który wpływa na zmianę warunków 
ochrony przeciwpożarowej. 

Każda zmiana w Instrukcji powinna być wpisana do wykazu aneksów i aktualizacji Instrukcji. 
 Opis zmian powinien być sporządzony w postaci aneksu do Instrukcji. 

Instrukcja nie obejmuje zagadnień dotyczących prawidłowości pod względem rozwiązań 
technicznych    i    zastosowanych     urządzeń     i     zabezpieczeń     przeciwpożarowych   
w przedmiotowym obiekcie, ponieważ nie wchodzi to w zakres niniejszej instrukcji. 

1.4. Zakres stosowania instrukcji 

Do zapoznania się z instrukcją i przestrzegania jej ustaleń zobowiązani są wszyscy 
pracownicy, bez względu na rodzaj wykonywanej pracy i zajmowane stanowisko. 

Wzór oświadczenia pracownika o zapoznaniu się z postanowieniami instrukcji stanowi 
załącznik nr  1.  Przyjęcie do wiadomości postanowień instrukcji pracownicy potwierdzają     
w oświadczeniu własnoręcznym podpisem, które powinno być włączone do akt osobowych 
pracownika. 

Postanowienia instrukcji obowiązują również firmy i ich pracowników wykonujących 
jakiekolwiek prace w Urzędzie Miejskim w Ornecie, związane z pracami pożarowo 
niebezpiecznymi opisanymi w rozdziale 9. 

Umowa   o   powierzeniu   ww.   prac   w   obiekcie   musi   zobowiązywać   wykonawców    
do przestrzegania ustaleń wynikających z treści instrukcji. Obowiązek zapoznania tych 
podmiotów z przepisami przeciwpożarowymi obowiązującymi w obiekcie oraz dopilnowanie 
ich przestrzegania spoczywa na osobach zawierających umowy z tymi osobami (firmami)  
lub pracowników Urzędu Miejskiego w Ornecie, których osoby te przebywają na jej terenie. 
Wykonawcy zobowiązani są zapoznać z treścią instrukcji swoich pracowników, którzy 
potwierdzają przyjęcie do wiadomości jej postanowień własnoręcznym podpisem. 

1.5. Odpowiedzialność 

Postanowienia instrukcji obowiązują również pracowników firm i przedsiębiorstw 
prowadzących działalność gospodarczą lub wykonujących jakiekolwiek prace na terenie 
budynku Urzędu Miejskiego w Ornecie. Umowa o powierzenie prac lub najmu części Urzędu 
Miejskiego w Ornecie, musi zobowiązywać wykonawców (najemców) do przestrzegania 
ustaleń  wynikających  z  treści  instrukcji.  Wykonawcy  (najemcy)  ponadto   zobowiązani  
są  zapoznać  z  treścią  instrukcji  swoich  pracowników,  którzy  potwierdzają  przyjęcie     
do wiadomości jej postanowień własnoręcznym podpisem. 

Właściciel lub osoba przez niego wyznaczona ma prawo i obowiązek kontrolować 
wykonawców w zakresie realizacji w/w ustaleń i przestrzegania przez ich pracowników 
postanowień instrukcji. 

Za realizację zadań określonych w niniejszej instrukcji oraz za przestrzeganie podanych       
w niej zasad postępowania odpowiedzialni są wszyscy pracownicy. 
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Wyciąg z niniejszej Instrukcji tj. Warunki ochrony przeciwpożarowej oraz plany 
ewakuacji należy umieścić w miejscu zapewniającym możliwość natychmiastowego 
ich wykorzystania na potrzeby prowadzenia działań ratowniczych. 

 

CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU URZĘDU MIEJKIEGO W ORNECIE 

Ściany konstrukcyjne w budynku głównym wykonane z cegły pełnej gotyckiej na zaprawie 
wapiennej w wiązaniu polskim. Ściany kamieniczek piwniczne – z cegły pełnej lub lane 
żelbetowe. Ściany zewnętrzne przyziemia i piętra wykonano z cegły kratówki K-2, gr. 38 cm. 

Stropy Akermana w budynku Ratusza, stropy typu Klaina w kamieniczkach. W piwnicach 
stropy kolebkowe z  cegły  lub  krzyżowo-żebrowe  oraz  stropy  staloceramiczne  Klaina,  
nad tarasami płyta żelbetowa. 

Ściany działowe grub. 2Xl/4c z pustka oraz gr. 1/4c oraz gr. 24 cm gazobetonu, ściany  
piwnic z cegły pełnej budowlanej. 

Dach dwuspadowy o konstrukcji drewnianej pokryty dachówką ceramiczną na łatach 
drewnianych. Zamiast deskowania zastosowano płytę pilśniową impregnowaną twardą. 

Dach kamieniczki „A” w postaci stropodachu kryty papką na lepiku. 

Dach kamieniczki „B” i „D” częściowo drewniany kryty dachówką ceramiczną, częściowo 
stropodach kryty papą na lepiku. 

Stropodach kamieniczki „C” kryty papą na lepiku. 

Schody żelbetowe lane na mokro. Klatka schodowa w budynku głównym wykończona 
okładziną z kamienia sztucznego-konglomerat. 

Schody piwniczne betonowe wykończone stropami z masy lastrykowej. 

Schody w budynku głównym zaopatrzone są w balustradę metalową z podchwytem 
drewnianym. 

Schody w kamieniczkach – żelbetowe wylewne na mokro, wykończone masa lastriko, 
balustrady metalowe z podchwytem PCV. 

Schody dwubiegowe o szerokości 1,05 m w kamieniczkach oraz 1,5 m w budynku głównym. 

Schody osadzone z jednej strony na ścianie, z drugiej zabezpieczone balustradą, 
prowadzące w budynku głównym na hol, a w kamieniczkach na niewielkie przedsionki 
zamykane drzwiami. 

Powierzchnia użytkowa - 1674,10 m2 

Kubatura – 10132,00 m3 

Ilość kondygnacji nadziemnych: 2 

Ilość kondygnacji podziemnych: 1 

Wysokość budynku – ok. 10 m 

 
W budynku można wyróżnić następujące instalacje : 

 
● Instalacja elektryczna ( 230 V/ 380V) 

● Sanitarną i kanalizacyjną 

● C.O ( kotłownia miejska) 

● Instalację odgromową 

● Instalacja wodociągowa 

● Budynek wyposażony jest w podręczny sprzęt gaśniczy. Jedna jednostka masy 
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środka gaśniczego 2kg (lub 3 dm3) zawartego w gaśnicach powinna przypadać 

na każde 100m2 powierzchni strefy pożarowej. 

● Budynek posiada wewnętrzną sieć hydrantową ( cztery hydranty wewnętrzne; 

(cztery fi 52 z wężem płasko składanym; (dwa parter, dwa piętro). 

 

 
 

2.1. Usytuowanie Budynku. 

Urząd    Miejski   w   Ornecie     zlokalizowany   jest   w   centrum   Miasta   Orneta      przy  
ul. Pl. Wolności 26. Dojazd do budynku ratusza jest możliwy z każdego kierunku, tj. od ulic: 
Pionierów, Sienkiewicza, św. Jana, ks. Jerzego Popiełuszki, Mostowej, Zamkowej, 
Kościelnej. W części parteru zlokalizowany jest Urząd Stanu Cywilnego, oraz sala sesyjna, 
liczba osób przebywających w Sali to 50 +- 20 osób. 
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Urząd Miejski jako budowla jest to ratusz gotycki wzniesiony w XIV wieku z zewnątrz 
obudowany piętrowymi i dwupiętrowymi kamieniczkami. Urząd Miejski w Ornecie znajduje  
się w rejonie operacyjnym KP PSP Lidzbark Warmiński; 

 
 

 

OSP Orneta Tel. 998; 112. 
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2.2 Charakterystyka pożarowa budynku. 

Obiekt  Urzędu  Miejskiego  w  Ornecie  jest  to  Obiekt  dwukondygnacyjny,  podpiwniczony 
z poddaszem nieużytkowym o wysokości  10  m. Wejscie  do  budynku  Urzędu  Miejskiego 
w Ornecie od szczytu budynku. Z holu wejściowego prowadza schody na piętro, w której 
zlokalizowane są pomieszczenia biurowe,  oraz  sala  konferencyjna  (Sala  Narad).  
Budynek jest obiektem z zewnątrz obudowanym piętrowymi i dwupiętrowymi kamieniczkami. 
Założony na rzucie prostokąta, podpiwniczony, dwupiętrowy z poddaszem nieużytkowym. 
Elewacja zachodnia zwieńczona szczytem schodkowym, podzielonym lizenowymi 
sterczynami, między którymi ostrołukowe blendy. Elewacja wschodnia oskarpowana, 
zwieńczona trójkątnym szczytem  ze  sterczynami.  Trzy  profilowe  portale  ostrosłupowe. 
Na środku  dachu  barokowa  ośmioboczna  wieżyczka  z  zegarem,  zwieńczona  hełmem,  
w którym zawieszony jest dzwon. 

 
 

 

2.2.1. Grupa wysokości budynku 

Jest to budynek ( N) niski do 12 m. 

2.2.2. Kategoria zagrożenia ludzi (ZL) 

Piwnica: pomieszczenie dla konserwatora urzędu, pomieszczenie wentylacji mechaniczno- 
nawiewnej, pomieszczenie magazynowe Qd ≤ 500 MJ/m2 

dla pracowników referatu gospodarki komunalnej- Qd ≤ 500 MJ/m2- 3 +_ 10 osób, 

Kamieniczka A -ZL III; 5+- 3 osoby, 
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Kamieniczka B- ZL III; 6 +_ 3 osoby 

 

Kamieniczka C- ZL III; 5 +_ 3 osoby 

Kamieniczka D- ZL III; 5 +_ 3 osoby 
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Pomieszczenie biurowe- ZL III do 20 +_ 10 osób. 

Parter: hol urzędu- ZL III 

Pierwsze piętro: pomieszczenia biurowe- ZL III do 21 +_ 5 osób. 

 
 

2.2.3. Gęstość obciążenia ogniowego obiektów oraz zagrożenie wybuchem 

Pomieszczenie dla konserwatora urzędu, pomieszczenie wentylacji mechaniczno- 
nawiewnej, pomieszczenie magazynowe, powiązane funkcjonalnie z częścią budynku 
zaliczoną do ZL; nie przekracza 500 MJ/m2. 

 
 
 

 

Dopuszczalne powierzchnie stref pożarowych PM, z wyjątkiem garaży, określa poniższa 
tabela: 

 

Rodzaj stref 
pożarowych 

Gęstość 
obciążenia 
ogniowego 
Q [MJ/m2] 

Dopuszczalna powierzchnia strefy pożarowej 
w m2 

  w budynku o 
jednej 
kondygnacji 
nadziemnej 
(bez 
ograniczenia 
wysokości) 

w budynku wielokondygnacyjnym 

   niskim i 
średniowysokim 
(N) i (SW) 

wysokim 
i wysokościowym 
(W) i (WW) 

1 2 3 4 5 

Strefy pożarowe z Q>4 000 1 000  
 

1 000 
2 000 
3 000 

 
 
 

500 
1 000 

pomieszczeniem 2 000 < Q  2 000 
zagrożonym 4 000 4 000 

wybuchem 1  000  < Q 
2 000 

6 000 
8 000 

 500 < Q  1  

 000  

 Q500  

Strefy pożarowe 
pozostałe 

Q   >   4 000 

2  000  < Q 
4 000 

1 000<Q2 

Q500 

2 000 
4 000 
8 000 
15 000 
20 000 

1 000 
2 000 
4 000 
8 000 
10 000 

 
 

1 000 
2 500 
5 0 
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2.2.4. Klasa odporności pożarowej budynku Urzędu Miejskiego w Ornecie 

 
 

Elementy budynku, odpowiednio  do  jego klasy odporności  pożarowej, powinny spełniać,    
z zastrzeżeniem § 213 oraz § 237 ust. 9, co najmniej wymagania określone w poniższej 
tabeli: 

 

 
Klasa odporności ogniowej elementów budynku 

 
główna 
konstrukcja 
nośna 

konstrukcja 
dachu 

strop1) ściana 
zewnętrzna1), 2) 

ściana 
wewnętrzna1) 

przekrycie 
dachu3) 

1 2 3 4 5 6 7 

"A" R 240 R 30 R E I 
120 

E I 120 (o-i) E I 60 R E 30 

"B" R 120 R 30 R E I 
60 

E I 60 (o-i) E I 304) R E 30 

"C" R 60 R 15 R E I 
60 

E I 30 (o-i) E I 154) R E 15 

"D" R 30 (-) R E I 
30 

E I 30 (o-i) (-) (-) 

"E" (-) (-) (-) (-) (-) (-) 

 

Oznaczenia w tabeli: 
R - nośność ogniowa (w minutach), określona zgodnie z Polską Normą dotyczącą zasad 
ustalania klas odporności ogniowej elementów budynku, 
E - szczelność ogniowa (w minutach), określona jw., 
I - izolacyjność ogniowa (w minutach), określona jw., 
(-) - nie stawia się wymagań. 

Elementy budynku zakwalifikowano odpowiednio do ” C „ klasy odporności pożarowej. 

 
2.2.5. Strefy pożarowe 

Obiekt stanowi jedną strefę pożarową. 

2.2.6. Warunki techniczne ewakuacji 

Z każdego miejsca przeznaczonego na pobyt ludzi w obiekcie powinny być zapewnione 
odpowiednie warunki ewakuacji, zapewniające możliwość szybkiego i bezpiecznego 
opuszczenia strefy zagrożonej lub objętej pożarem, dostosowane do liczby i stanu 
sprawności osób  przebywających  w  obiekcie  oraz  jego  funkcji,  konstrukcji  i  wymiarów, 
a także powinny być zastosowane techniczne środki zabezpieczenia przeciwpożarowego, 
polegające na: 

zapewnieniu dostatecznej ilości i szerokości wyjść ewakuacyjnych, 
zachowaniu dopuszczalnej długości, szerokości i wysokości przejść oraz dojść 
ewakuacyjnych, 
zapewnieniu   bezpiecznej   pożarowo   obudowy   i   wydzieleń   dróg    ewakuacyjnych   
oraz pomieszczeń. 
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W   pomieszczeniach,  od  najdalszego  miejsca,  w  którym  może  przebywać  człowiek,    
do wyjścia ewakuacyjnego  na  drogę  ewakuacyjną  lub  do  innej  strefy  pożarowej  albo  
na zewnątrz budynku, powinno być zapewnione przejście, o długości nie przekraczającej : 

w strefach pożarowych ZL - 40 m, 

w strefach pożarowych PM o  gęstości obciążenia  ogniowego  przekraczającej  500  MJ/m2 
w budynku o więcej niż jednej kondygnacji nadziemnej - 75 m, 

w strefach  pożarowych  PM,  o  obciążeniu  ogniowym  nie  przekraczającym  500  MJ/m2,  
w budynku o więcej niż jednej kondygnacji nadziemnej - 100 m. 

W pomieszczeniach o wysokości przekraczającej 5 m długość przejść, o których mowa 

wyżej może być powiększona o 25 %. 

Przejście ewakuacyjne nie powinno prowadzić łącznie przez więcej niż trzy 

pomieszczenia. 

 
2.2.7 Instalacje i urządzenia przeciwpożarowe 

 
W pomieszczeniach  Budynku Urzędu Miejskiego w Ornecie, ustawiono i wyposażono 

w podręczny sprzęt gaśniczy. Jedna jednostka masy środka gaśniczego 2 kg ( lub 3 dm3) 

zwartego w gaśnicach, powinna przypadać na każde 100 m2 powierzchni strefy Pożarowej. 

Obiekt wyposażono w sieć hydrantową wewnętrzną (wodę do wewnętrznego gaszenia) - 

cztery hydranty &- 52 z wężem płasko składanym- (1 piętro – 2 szt.; parter 2 szt.). 
 
 

 

 

2.2.8. Zaopatrzenie wodne do zewnętrznego gaszenia pożaru 
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Dwa  hydranty; jeden nadziemny  z nasadą   fi 100 mm; oraz drugi podziemny   oddalone     
o około 2 m, oraz 10 m. od budynku zasilane z miejskiej sieci wodociągowej (oznakowane  
w części graficznej). 

2.2.9. Drogi dojazdowe dla celów pożarowych 

Do   Budynku    Urzędu    Miejskiego   w   Ornecie,   prowadzą   dogodne   drogi   pożarowe 
tj. od ul. Pionierów, Sienkiewicza, św. Jana, ks. Jerzego Popiełuszki, Mostowej, Zamkowej, 
Kościelnej, utwardzone umożliwiające dojazd jednostkom straży pożarnej o każdej porze 
roku, (patrz plan dojazdu). 

2.2.10. Przeciwpożarowy wyłącznik prądu 

UWAGA! 

 

Główny wyłącznik prądu dla budynku głównego usytuowany na parterze, po prawej 
stronie drzwi wejściowych). Główny wyłącznik prądu w kamieniczkach usytuowany 
przy drzwiach wejściowych do kamieniczek. 

 

Charakterystyka pożarowa budynku 
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Powierzchnia, wysokość, liczba kondygnacji 
budynku. 

Powierzchnia użytkowa - 1674,10 m2 

Kubatura – 10132,00 m3 

Ilość kondygnacji nadziemnych: 2 

Ilość kondygnacji podziemnych: 1 

Wysokość budynku – ok. 10 m. 

Odległość od obiektów sąsiadujących Około 20m - 30 m ( oznakowane w 

części graficznej) 

Parametry pożarowe występujących 
substancji palnych 

Nie dotyczy 

 
Występujące gęstości obciążenia ogniowego 
w strefie pożarowej lub w strefach 
pożarowych 

Pomieszczenie dla konserwatora urzędu, 
pomieszczenie wentylacji mechaniczno- 
nawiewnej,  pomieszczenie  magazynowe 
nie przekracza Qd ≤ 500MJ/m2 

Kategoria zagrożenia ludzi, przewidywalna 
liczba    osób     na     każdej     kondygnacji  
i w poszczególnych pomieszczeniach 

Nie przewiduje się pomieszczeń 
przeznaczonych do jednoczesnego 
przebywania ponad 50 osób; 

przewidywana ilość osób: 

Piwnica – PM ; 3 +_ 10 osób 

Kamieniczka ZL III; A- 5+- 3 osoby, 

Kamieniczka ZL III; B- 6 +_ 3 osoby 

Kamieniczka ZL III; C- 5 +_ 3 osoby 

Kamieniczka ZL III; D- 5 +_ 3 osoby 

Pierwsze piętro:  pomieszczenia  biurowe- 
ZL III do 21 +_ 5 osób. 

Razem 72 osoby 

Lokalizacja pomieszczeń i przestrzeni 
zewnętrznych zaklasyfikowanych jako strefy 

Nie dotyczy 
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zagrożenia wybuchem  

Podział obiektu na strefy pożarowe Obiekt stanowi jedną strefę pożarową. 

 Długość przejść ewakuacyjnych 
w pomieszczeniach nie może przekraczać 
100   m.    Ewakuacja    prowadzona    jest 
na zewnątrz budynku, przez pięć klatek 
schodowych z Budynek główny Ratusza – 1 

 Kamieniczka „A” – 1 

 Kamieniczka „B” – 1 

Warunki ewakuacji, ze wskazaniem 
kierunków i wyjść ewakuacyjnych 

Kamieniczka „C” – 1 

Kamieniczka „D” – 1 

 W budynku występuje pomieszczenie, sala 
sesyjna w których może przebywać więcej 
niż 50 osób, w budynku nie występują 
pomieszczenia o powierzchni powyżej 
1000m2 

 poziome drogi ewakuacyjne: 

Warunki ewakuacji, ze wskazaniem 
kierunków i wyjść ewakuacyjnych 

- wyjścia z pomieszczeń na drogi 
ewakuacyjne zamykane drzwiami; 

 - szer. wyjścia ewakuacyjnego powinna 
wynosić nie mniej niż 0,9 m; 

 - szer. poziomych dróg ewakuacyjnych 
powinna wynosić 1,4 m; 

 - wysokość dróg ewakuacyjnych powinna 
wynosić co najmniej 2,2 m, 

 natomiast wysokość przejścia, drzwi 
lub lokalnego obniżenia powinna wynosić 
- 2,0 m; 

 -   drzwi   ewakuacyjne    z    pomieszczeń 
na zewnątrz budynku muszą  otwierać  się 
na zewnątrz i mieć szerokość min. 0,9 m 

 Jak na rzutach poszczególnych kondygnacji. 

Miejsca    usytuowania     urządzeń     p.poż. 
i gaśnic, kurków głównych instalacji gazowej, 
materiałów niebezpiecznych pożarowo oraz 
miejsc usytuowania elementów sterujących 
urządzeniami p.poż 

Jak na rzutach poszczególnych kondygnacji. 

Obiekt nie posiada instalacji gazowej. 

Obiekt nie posiada systemu sygnalizacji 
pożaru. 

Wskazania 
ratowniczych 

dojść do dźwigów dla ekip Nie występują 

Hydranty zewnętrzne oraz inne źródła wody Dwa hydranty jeden nadziemny drugi 
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do celów p.poż. podziemny ( oznakowane w części 

graficznej). 

Drogi  pożarowe  i  inne  drogi  dojazdowe    
z zaznaczeniem wjazdów na teren 
ogrodzony. 

Dojazd od  ul.  Pionierów,  Sienkiewicza,  
św. Jana, ks. Jerzego Popiełuszki, 
Mostowej, Zamkowej, Kościelnej. 

Główny wyłącznik prądu W budynku głównym na parterze,(po prawej 
stronie drzwi wejściowych), w kamieniczkach 
na parterze przy drzwiach wejściowych) 

Główny wyłącznik gazu NIE DOTYCZY 

 
 

Klasa odporności pożarowej, 

odporność ogniowa i stopień 

rozprzestrzeniania ognia 

elementów budowlanych 

 
 
 

główna konstrukcja nośna – R 60 

konstrukcja dachu – R 15 

strop – REI 60 

ściany zewnętrzne - EI 30 

ściany wewnętrzne – EI 15 

przekrycie dachu – RE 15 

 

2.2.11. Materiały niebezpieczne pożarowo 

Nie występują 

 
POTENCJALNE ŹRÓDŁA POWSTAWANIA POŻARU I DROGI JEGO 
ROZPRZESTRZENIANIA W OBIEKCIE 

3.1. Przyczyny powstawania pożaru 

Przyczyny powstawania pożaru można podzielić na dwie kategorie: 

przyczyny niezależne od człowieka (np.: wyładowania atmosferyczne, zwarcia elektryczne, 
przeskok iskry itp.), 
przyczyny zależne pośrednio czy też bezpośrednio od człowieka (np.: podpalenia, 
zaprószenie   ognia,   nie   docenienie   niebezpieczeństwa,    nieświadomość    działania, 
czy zachowania). 

Możliwość powstania pożaru w Obiekcie może wynikać z: 

-wad oraz awaryjnego stanu pracy instalacji i urządzeń elektrycznych: 
- niewłaściwej klasy wykonania urządzenia, 
- brak okresowych kontroli i konserwacji instalacji, 
- przeciążenia instalacji poprzez włączanie dużej ilości odbiorników energii do jednego 
obwodu elektrycznego, 
- pozostawianie bez nadzoru włączonych urządzenia elektrycznych, 
- ustawienie nagrzewających się urządzenia elektrycznych (np.: kuchenki, grzałki, grzejniki 
itp.) w bezpośrednim sąsiedztwie materiałów palnych, 
- naprawiania bezpieczników w rozdzielni prądu przez osoby do tego nieuprawnione. 
- brak  właściwej   konserwacji   urządzenia   i   instalacji  wydzielających   energię  cieplną 
w awaryjnych stanach pracy, 
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- nieprzestrzegania przyjętych zasad i przepisów dotyczących bezpieczeństwa, 
- używania otwartego ognia: 
- posługiwania się otwartym ogniem (świece, zapałki) w miejscach niedozwolonych, 
- umieszczanie źródeł ognia zbyt blisko materiałów palnych, 
- wyładowań atmosferycznych, 
-palenia   tytoniu    w    miejscach    (pomieszczeniach)    do    tego    nie    przeznaczonych   
i nie oznakowanych, (pomimo całkowitego zakazu palenia), 
-braku nadzoru prowadzenia prac remontowych tzw. "prac niebezpiecznych pożarowo" 
polegających np. na spawaniu, cięciu elementów metalowych podczas których powstaje 
iskra oraz malowaniu, klejeniu z użyciem materiałów łatwopalnych, 
- celowego podpalenia (sabotaż). 

Praktycznie wszystkie te przyczyny są powodowane czynnikiem ludzkim, ponieważ powstają 
one na skutek złego działania lub braku działania człowieka. Przyczynom tym w głównej 
mierze można zapobiec przez właściwe zabezpieczenie budynku oraz nadzorowanie pracy 
urządzenia i ich właściwą konserwację. Przed przyczynami obiektywnymi możemy 
zabezpieczać się przynajmniej w części lub maksymalnie ograniczać ich skutki. 

Potencjalnymi miejscami powstania pożaru mogą być przede  wszystkim kosze na śmieci    
w pomieszczeniach biurowych,  szatni  czy  w  pokojach  socjalnych,  urządzenia  grzewcze 
w złym stanie technicznym pozostawione bez nadzoru (szczególnie na podłożu palnym), 
uszkodzone urządzenia elektryczne (np. czajniki elektryczne itp.), 

przeciążona instalacja energetyczna oraz niesprawne instalacje i urządzenia oraz osprzęt 
elektryczny, instalacje odgromowe, wentylacyjne a także lokalizacje z okazjonalnie 
prowadzonymi pracami pożarowo niebezpiecznymi. 

3.2. Rozprzestrzenianie się pożaru 

Drogami, którymi pożar się rozprzestrzenia, mogą być różnego rodzaju kanały 
technologiczne, a szczególnie kablowe. Izolacja kabli nie jest materiałem łatwopalnym, 
jednakże jej pożar powoduje powstanie znacznych ilości silnie toksycznego dymu i wysoką 
temperaturę. 

W  kierunku   poziomym   pożar   rozprzestrzenia   się   wzdłuż   ciągów   komunikacyjnych 
na poszczególnych kondygnacjach. 

W kierunku pionowym pożar rozprzestrzenia się: 

oknami po elewacji budynku, 
nieszczelnościami konstrukcji budynku powstałymi podczas oddziaływania wysokich 
temperatur podczas pożaru, 
kanałami wentylacji mechanicznej, 
nie zabezpieczonymi przepustami instalacyjnymi. 

Oprócz  możliwości  rozprzestrzenienia  się  ognia,  ważnym  aspektem  pożaru  jest   dym    
i  gazowe  produkty  rozkładu  termicznego.  Rozprzestrzeniają  się  one  znacznie  łatwiej  
od ognia. Wszystkie naturalne ruchy powietrza w budynku powodują roznoszenie dymu. 
Może to w skrajnych przypadkach doprowadzić do odcięcia pracownikom lub osobom 
przebywającym drogi ewakuacyjne, a nawet do zatruć i śmierci. 

3.3 Zapobieganie możliwości powstania pożaru 

Jednym  z  głównych  obowiązków  wszystkich  pracowników  obiektu  Urzędu   Miejskiego  
w  Ornecie,  oraz  firm  wykonujących  prace  pożarowo  niebezpieczne  na  jego  terenie  
jest zapobieganie możliwości powstania pożaru. W tym celu konieczne jest przestrzeganie 
przepisów przeciwpożarowych, a w szczególności Rozporządzenia [1.2] 

Zgodnie z w/w przepisami właściciele, zarządcy lub użytkownicy budynków oraz placów 
składowych  i  wiat   w  celu  zapewnienia  bezpiecznej  eksploatacji  Urzędu    Miejskiego    
w Ornecie, i terenów powinni: 
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Oznakować zgodnie z PN - 921N - 01256/02 drogi, wyjścia i kierunki ewakuacji. 

Utrzymać  drożność  poziomych  dróg   ewakuacyjnych   (korytarzy),   tzn.   nie   zostawiać 
na  korytarzach  i  przejściach  jakichkolwiek   przedmiotów   utrudniających   ewakuację,   
nie zamykać drzwi ewakuacyjnych w sposób uniemożliwiający ich natychmiastowe użycie, 
nie ograniczać dostępu do wyjść ewakuacyjnych. 

Wywiesić w widocznym miejscu w obiekcie "Instrukcję postępowania na wypadek powstania 
pożaru" oraz wykaz telefonów alarmowych. 

Oznakować zgodnie z PN - 921N - 01256/01: 

Miejsca usytuowania podręcznego sprzętu gaśniczego. 
Lokalizację przeciwpożarowego (głównego) wyłącznika prądu elektrycznego. 

 
 

 
Nie ograniczać dostępu do urządzeń przeciwpożarowych: zaworów wody, wyłączników 

i tablic rozdzielczych prądu elektrycznego oraz do podręcznego sprzętu gaśniczego. 

Usuwać zanieczyszczenia z przewodów dymowych i spalinowych. 

Urządzenia elektryczne ustawiać na podłożu niepalnym i nie pozostawiać bez nadzoru. 

Na osłony  punktów  świetlnych  stosować  materiały  niepalne  lub  trudno  zapalne  jeżeli  
są umieszczone w odległości co najmniej 0,05 m od powierzchni żarówki. 

Oprawy oświetleniowe oraz osprzęt instalacji elektrycznej instalować na podłożu niepalnym, 
jeżeli ich konstrukcja nie zabezpiecza podłoża przed zapaleniem. 

Nie używać otwartego ognia w celu nie uzasadnionym i bez odpowiedniego nadzoru. 

Nie dokonywać napraw bezpieczników energii elektrycznej. W celach naprawczych wzywać 
osoby do tego uprawnione. 

Zapewnić właściwe warunki przechowywania materiałów palnych: w odległości nie mniejszej 
niż 0,5 m od urządzenia i  instalacji, których  powierzchnie  zewnętrzne  mogą  nagrzewać 
się do temperatury ponad 100 oC oraz linii kablowych o napięciu 1 kV, przewodów 
uziemiających i przewodów odprowadzających instalacji odgromowej. 

Zabrania się palenia tytoniu w miejscu do tego nie przeznaczonym i nie oznakowanym. 

Instalacje i urządzenia techniczne użytkować i utrzymywać w stanie zgodnym z warunkami 
technicznymi wymaganiami ustalonymi przez producenta, a w szczególności należy 
poddawać je okresowym przeglądom i konserwacji. 

Nie ograniczać dostępu do: 

gaśnic i urządzeń przeciwpożarowych, 
źródeł wody do celów przeciwpożarowych, 
wyjść ewakuacyjnych, 
wyłączników i tablic rozdzielczych prądu elektrycznego. 

 

Dzięki  zachowaniu  przedstawionych  powyżej   zasad   postępowania   można   uniknąć   
lub maksymalnie ograniczyć potencjalne źródła oraz ewentualne skutki powstałego pożaru. 
Zapobieganie pożarom polega także na właściwym szkoleniu pracowników w zakresie 
ochrony przeciwpożarowej. Świadomość pracowników, z jakimi zagrożeniami  mogą mieć  
do czynienia podczas pożaru lub innego miejscowego zagrożenia stanowi najlepsze 
przeciwdziałanie potencjalnym źródłom zagrożeń pożarowych. 
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4. ZASADY POSTEPOWANIA NA WYPADEK POŻARU LUB INNEGO ZAGROŻENIA. 

1. Nadzór nad ochroną przeciwpożarową w Urzędzie Miejskim w Ornecie sprawuje 
Burmistrz,  który  wykonuje  swoje  obowiązki  przy  pomocy  Zastępcy  Burmistrza  Ornety    
i merytorycznych pracowników organizacyjnych oraz stanowisk samodzielnych,  stosownie 
do  zadań  określonych  dla  nich    w  Regulaminie  Organizacyjnym   Urzędu  Miejskiego    
w Ornecie. 

Sprawy ochrony przeciwpożarowej w obiekcie prowadzi osoba upoważniona przez 
Burmistrza Ornety. 

 

Obowiązki pracowników 

4.1.1. Obowiązki Właściciela Budynku Urzędu Miejskiego w Ornecie 

 
 

Właściciel budynku Urzędu Miejskiego w Ornecie w zakresie ochrony przeciwpożarowej 
odpowiedzialny jest za: 

zapewnienie środków na realizację zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej, 
organizację ochrony przeciwpożarowej w obiekcie, 
zapewnienie  przestrzegania  przeciwpożarowych  wymagań  budowlanych,  instalacyjnych   
i technologicznych w obiekcie, 
zapewnienie wyposażenia budynku w sprzęt pożarniczy i ratowniczy oraz środki gaśnicze, 
zapewnienie osobom przebywającym w obiekcie lub na terenie bezpieczeństwa i możliwości 
ewakuacji, 
przygotowanie budynku do prowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczej, 
ustalenie sposobu postępowania na wypadek pożaru, klęski żywiołowej lub innego 
miejscowego zagrożenia, 
prawidłową realizację planów dostosowania budynku do wymagań ochrony 
przeciwpożarowej, o ile będą sporządzane z uwagi na okoliczności, 
rozpatrywanie wdrażanie wniosków zmierzających do poprawy stanu bezpieczeństwa 
pożarowego w  obiekcie, zgłaszanych  przez osobę prowadzącą sprawy  ochrony 
przeciwpożarowej, nadzoru wszystkich szczebli oraz pozostałych pracowników, 
nadzorowanie  przestrzegania przez osoby zatrudnione w obiekcie przepisów 
przeciwpożarowych poprzez wprowadzenie odpowiedniego systemu kontroli, 
okresowe rozpatrywanie stanu zabezpieczenia przeciwpożarowego budynku, 
zapewnienie realizacji zaleceń pokontrolnych wydanych przez właściwy organ. 

 
 

4.1.2. Obowiązki wszystkich pracowników Urzędu Miejskiego w Ornecie 

 
 

Przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa pożarowego jest podstawowym 
obowiązkiem każdego pracownika. Pomieszczenia powinny być użytkowane i utrzymywane 
zgodnie z założeniami projektowymi oraz w stanie gwarantującym bezpieczeństwo 
pożarowe. 

W szczególności pracownik jest obowiązany: 
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znać i przestrzegać przepisy, i zasady bezpieczeństwa pożarowego, brać udział w szkoleniu 
i instruktażu z tego zakresu, 
znać  procedury  postępowania  na  wypadek  powstania  pożaru,  sposobów  alarmowania   
i przeprowadzania ewakuacji, 
wykonywać pracę w sposób zgodny z przepisami i zasadami bezpieczeństwa pożarowego 
oraz przestrzegać wydawanych w tym zakresie zarządzeń i wskazówek przełożonych, 
dbać o  bezpieczeństwo  pożarowe  oraz  o  należyty  stan  urządzeń,  narzędzi,  sprzętu,  
jak również o porządek i ład w miejscu pracy, 
niezwłocznie     usuwać     stwierdzone     usterki     mogące     spowodować      powstanie 
lub rozprzestrzenianie się pożaru oraz zgłaszać o tym właściwym przełożonym, 
dopilnować,  aby  osoby  postronne  przebywające  na  terenie  miejsca  pracy  stosowały  
się do przepisów przeciwpożarowych, 
dokładnie sprawdzić po zakończeniu pracy stanowisko pracy, usunąć wszelkiego rodzaju 
odpadki  i  śmieci,  wyłączyć  dopływ   energii   elektrycznej   do   wszystkich   odbiorników 
nie przystosowanych do pracy ciągłej, 
przestrzegać zakazu używania otwartego ognia i palenia tytoniu w miejscach zabronionych, 
znać sposób alarmowania Państwowej Straży Pożarnej, użycia podręcznego sprzętu 
gaśniczego oraz gaszenia pożaru w zarodku, 
znać rozmieszczenie wyjść ewakuacyjnych z budynku, 
znać rozmieszczenie podręcznego sprzętu gaśniczego w pobliżu miejsca pracy i zasady 
rozmieszczenia w budynku, 
nie zastawiać dróg i wyjść ewakuacyjnych, dostępu do podręcznego sprzętu gaśniczego  
oraz urządzeń przeciwpożarowych, 
nie blokować drzwi przeciwpożarowych, 

Zabronione   jest   przy   użytkowaniu   instalacji   i urządzeń elektrycznych dokonywanie 
czynności, które mogą stwarzać zagrożenie pożarowe, a w szczególności: 

obsługiwanie urządzeń niezgodnie z instrukcją eksploatacyjną, 
korzystanie z uszkodzonych instalacji i urządzeń elektrycznych, 
włączanie do jednego gniazdka zbyt dużej ilości odbiorników energii elektrycznej, 
wyjmowanie wtyczek z gniazd ściennych pociągając za przewód, 
zakładanie prowizorycznych instalacji oraz urządzeń elektrycznych, 
niewłaściwe ułożenie kabli elektrycznych zasilających przenośne odbiorniki energii 
elektrycznej (np. ułożenie przewodów w przejściach komunikacyjnych i chodzenie po nich), 
używanie  w  pomieszczeniach  biurowych  grzałek,  kuchenek,  piecyków  elektrycznych 
oraz żelazek, 
zastawianie dojść do tablic rozdzielczych oraz wyłączników prądu, 
umieszczanie materiałów palnych w odległości mniejszej niż 0,5 m od punktów świetlnych, 
stosowanie na osłony punktów świetlnych materiałów łatwo zapalnych lub trudno zapalnych 
w odległości mniejszej niż 5 cm, 
samowolne naprawianie lub przerabianie uszkodzonych instalacji elektrycznych. 

Każdy   pracownik zobowiązany  jest  do  uporządkowania   swojego   stanowiska   pracy 
po jej skończeniu, a w szczególności: 

schowania dokumentacji (pracownicy biurowi) i innych  przedmiotów pracy do szaf  i biurek, 
a odpadów do pojemników na śmieci, 
wyłączenia spod napięcia wszystkich odbiorników energii elektrycznej, 
wyłączenia światła. 

4.1.3. Obowiązki osób prowadzących sprawy kadrowe 

Osoba prowadzące sprawy kadrowe zobowiązana jest do: 

przechowywania w aktach osobowych oświadczeń pracowników o zapoznaniu się z niniejszą 
Instrukcją i o przejściu szkolenia oraz kopii świadectw ukończenia szkolenia instruktażowego 
wstępnego. 
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4.1.4. Obowiązki osób sprzątających 

Sprzątający powinni: 

usuwać po zakończeniu pracy wszystkie odpadki z przeznaczonych na nie pojemników 
(koszy na śmieci)  rozmieszczonych  na  terenie  budynku  i  wyrzucać  je  do  zasobników  
na zewnątrz budynku), 
zwracać  uwagę  na  pozostawione   w   pomieszczeniach   bez   dozoru,   nie   wyłączone  
po zakończeniu pracy odbiorniki energii elektrycznej, szczególnie w pomieszczeniach szatni, 
pokoju socjalnym itp., 
dokonywać przeglądu pomieszczeń po zakończeniu pracy (wyłączenie odbiorników energii 
elektrycznej, zamknięcie okien, sprawdzenie, czy nie został zaprószony ogień), 
składować  sprzęt  do  sprzątania   w   określonych   miejscach   i   w   należytym   stanie,   
po zakończonej pracy zamknąć pomieszczenia i pozostawić klucze ustalonym miejscu, 
znać instrukcje alarmowe i zasady postępowania w wypadku pożaru, 

zgłaszać przełożonemu wszelkie zauważone nieprawidłowości w zabezpieczeniu 
przeciwpożarowym budynku, w szczególności kradzież lub zniszczenie podręcznego sprzętu 
gaśniczego. 

4.1.5 Obowiązki Burmistrza Ornety 

przestrzegać przeciwpożarowych wymagań budowlanych 
wyposażyć budynek, obiekt budowlany lub teren w wymagane urządzenia przeciwpożarowe 
zapewnić konserwację i naprawy urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic w sposób 
gwarantujący ich sprawne i niezawodne funkcjonowanie 
zapewnić osobom przebywającym w budynku bezpieczeństwo i możliwość ewakuacji 
przygotować budynek do prowadzenia akcji ratowniczej 
zapoznać pracowników z przepisami przeciwpożarowymi 
ustalić sposoby postępowania na wypadek powstania pożaru, klęski żywiołowej lub innego 
miejsca zagrożenia 

Powyższe   zadania   Burmistrz   Ornety,   wykonuje   przy   pomocy   Zastępcy   Burmistrza  
i merytorycznych Pracowników Organizacyjnych oraz Stanowisk Samodzielnych, stosownie 
do zdań określonych dla nich w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Ornecie, 
lub zalecając ich realizację osobom i firmom z zewnątrz. 

4.2. Zadania i obowiązki pracowników w przypadku powstania pożaru lub innego zagrożenia 

W przypadku zauważenia pożaru należy niezwłocznie o tym zaalarmować osoby znajdujące 
się  w  sąsiedztwie  miejsca  pożaru  oraz  osoby  będące  w  bezpośrednim  zagrożeniu.   
Po zaalarmowaniu należy przy użyciu podręcznego sprzętu gaśniczego podjąć gaszenie 
pożaru. Osoby zaalarmowane powinny także w miarę możliwości przystąpić do działań 
ratowniczych, udzielenia pomocy ewentualnym osobom poszkodowanym, ewakuować 
zagrożone mienie lub opuścić zagrożone miejsce. 

Osoby opuszczające miejsce pożaru powinny poinformować o tym fakcie swoich 
przełożonych,   innych   współpracowników    oraz    zaalarmować    służby    ratownicze.   
Po wykonaniu tych czynności osoby ewakuowane powinny udać do wyznaczonego miejsca 
zbiórki i oczekiwać tam na dalsze polecenia Kierującego Działaniami Ratowniczymi (KDR)    
z ramienia Urzędu Miejskiego w Ornecie, lub przybyłych jednostek ratowniczych  
Państwowej Straży Pożarnej (PSP). 

KDR-em z ramienia Urzędu Miejskiego w Ornecie, staje się osoba, która pierwsza  
zauważyła pożar i przystąpiła do działań ratowniczych lub osoba wyznaczona przez 
Burmistrza Ornety. 

Każda osoba przystępująca do akcji ratowniczo - gaśniczej powinna: 

zachować własne bezpieczeństwo, 
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w  pierwszej  kolejności   przystąpić   do   ratowania   ludzi,   przeprowadzając   ewakuację   
z zagrożonego rejonu, 
wyłączyć dopływ prądu elektrycznego do strefy pożaru; 

Nie wolno gasić wodą instalacji i urządzeń elektrycznych będących pod napięciem ! 

w następnej kolejności usunąć z miejsca pożaru i bezpośredniego sąsiedztwa wszelkie 
znajdujące  się  tam  materiały  palne,   wybuchowe,  toksyczne,   a  także  cenny  sprzęt       
i urządzenia oraz ważne dokumenty, nośniki informacji itp., 
nie należy otwierać bez potrzeby drzwi i okien w pomieszczeniach, w których powstał pożar, 
ponieważ dopływ powietrza sprzyja rozprzestrzenianiu się ognia, 
otwierając drzwi do pomieszczeń, w których powstał pożar należy zachować szczególną 
ostrożność.  Wskazane  jest  schowanie  się  za   ścianę   od   strony  klamki   w  drzwiach 
lub zasłonięcie twarzy, 
wchodząc do zadymionych pomieszczeń lub przechodząc przez nie, należy ograniczyć ilość 
wdychanych  produktów spalania.  Poruszać się w pozycji  pochylonej,  jak  najbliżej  podłogi 
i zasłaniać usta, np. wilgotną chustką. 

4.3. Zasady alarmowania współpracowników, przełożonych i służb alarmowych na wypadek 
pożaru lub innego zagrożenia 

Każdy użytkownik pomieszczeń budynku, który na terenie obiektu zauważył pożar, uzyskał 
informację o pożarze i/lub innym miejscowym zagrożeniu, zobowiązany jest zachować 
spokój  i nie dopuścić do paniki. O zaistniałym  zdarzeniu należy ostrzec  osoby zagrożone  
w sposób stanowczy i zrozumiały. Zaalarmowania osób zagrożonych należy dokonać 
donośnym głosem lub przy użyciu dostępnych w danej chwili przedmiotów wydających 
głośne dźwięki. Ostrzeżenie pozostałych pracowników można dokonać głosowo 
samodzielnie    lub    przy    użyciu    dostępnych     środków     łączności     przewodowej   
lub bezprzewodowej. W podobny sposób informujemy o pożarze swoich bezpośrednich 
przełożonych, najemca. 

 
 

 
Osoba upoważniona ogłasza alarm na wypadek pożaru krzyczy: 

3 x POŻAR 
 

Oraz powinna wypowiedzieć komunikat ; 

"Na terenie Urzędu Miejskiego w Ornecie, (jej części) powstał pożar, jeżeli powstało inne 
zagrożenie należy wymienić jakie). Osoba wyznaczona (nazwisko) zarządza alarm 
ewakuacyjny dla wszystkich osób znajdujących się w obiekcie (jego części). Proszę 
niezwłocznie opuścić lokal najbliższym wyjściem ewakuacyjnym." 

Równorzędnym zadaniem dla pracowników jest powiadomienie odpowiednich służb 
ratowniczych. Powinny  tego  dokonać  osoby  opuszczające  miejsce  powstania  pożaru  
lub osoba wyznaczona przez pierwszego KDR. Należy tego dokonać telefonicznie lub w inny 
dostępny w Obiekcie sposób. W przypadku powstania pożaru w pierwszej kolejności należy 
alarmować PSP tel. 998, następnie Pogotowie Ratunkowe tel. 999 i Policję 997. 

Po uzyskaniu połączenia ze Strażą Pożarną należy podać następujące informacje: 

- Gdzie się pali?- dokładny adres, 
- Co się  pali?-  rodzaj  pomieszczenia,  na  której  kondygnacji,  rodzaj  palącego  
się materiału, (np. wyposażenie biura), 
- Czy istnieje zagrożenie dla życia, czy w pobliżu znajdują się materiały łatwopalne, 
wybuchowe itp. ? 
- Numer telefonu, z którego podaje się informacje oraz swoje imię i nazwisko? 
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UWAGA: po potwierdzeniu przyjęcia meldunku przez dyżurnego telefonistę Punktu 
Alarmowego PSP należy rozłączyć się i odczekać przy telefonie na ewentualne sprawdzenie 
zgłoszenia!!! 

4.4. Zadania i obowiązki pracowników podczas prowadzenia działań przez służby 
ratownicze 

Wszyscy pracownicy zobowiązani są do prowadzenia działań ratowniczych aż do przybycia 
jednostek PSP i zorganizowania przez nie dalszych działań ratowniczo - gaśniczych. 
Wszyscy pracownicy oraz osoby przebywające, winni stosować się do poleceń wydawanych 
przez KDR. 

W tym czasie do zadań Pracowników Urzędu Miejskiego w Ornecie należy zorganizowanie 
działań ratowniczych w celu spowolnienia, zatrzymania rozwoju lub ugaszenia pożaru, 
udzielenia pomocy ewentualnym osobom poszkodowanym oraz zarządzenia koniecznej 
ewakuacji pracowników i osób znajdujących się w zagrożonym miejscu w budynku. 

W momencie przybycia na miejsce jednostek PSP, kierowanie działaniami ratowniczymi 
przejmuje KDR z ramienia straży pożarnej. Ma on prawo wydawania także poleceń 
wszystkim   pracownikom   Urzędu   Miejskiego  w  Ornecie,   oraz  osobom   znajdującym 
się na jego terenie. Ma też prawo zażądać pomocy przez osobiste wykonywanie czynności 
przez   pracowników,   jednak    tylko   w   zakresie    prac   pomocniczych,    niezwiązanych 
z bezpośrednim gaszeniem pożaru i usuwaniem jego skutków. 

4.5. Zadania i obowiązki pracowników po zakończeniu działań ratowniczych 

Po zakończeniu  działań  ratowniczo-gaśniczych  obowiązkiem  wszystkich  pracowników  
jest nadzór nad miejscem pożaru oraz pozostałymi miejscami, w celu zapobieżenia 
powtórnego zapalenia, czyli powstania tzw. pożaru wtórnego. 

Właściciel Budynku Urzędu Miejskiego w Ornecie, odpowiedzialny jest za: 

zabezpieczenie miejsc pożaru i wystawienie posterunku na pogorzelisku w celu 
zabezpieczenia powstania pożaru wtórnego, 
zabezpieczenie pogorzeliska w celu zbadania okoliczności i przyczyn powstania pożaru, 
przystąpienie do uporządkowania pogorzeliska po zakończeniu działalności Policji, firmy 
ubezpieczeniowej i/lub komisji powołanej do ustalenia okoliczności i przyczyn powstania 
pożaru. 

 
WYTYCZNE PRZEPROWADZANIA EWAKUACJI OSÓB I MIENIA 

5.1. Organizacja bezpiecznej i sprawnej ewakuacji Osób z Urzędu Miejskiego w Ornecie. 

Sprawna i bezpieczna ewakuacja osób polega na wyprowadzeniu z obiektu lub zagrożonej 
strefy jak największej liczby osób w jak najkrótszym  czasie,  w sposób  nie  zwiększający  
już istniejących zagrożeń oraz bez uszczerbku na  zdrowiu  lub  pogorszenia  się jego stanu 
u osób ewakuowanych. Organizacja ewakuacji z obiektu jest trudnym zadaniem. Polega ona 
przede wszystkim na  zorganizowanym  wyprowadzeniu  z  budynku  lub  przeprowadzeniu  
w bezpieczne miejsce wszystkich lub tylko części osób, znajdujących się w nim. W celu 
zapewnienia sprawnej ewakuacji należy opracować analizę różnych zagrożeń oraz 
opracować odpowiednie instrukcje (scenariusze) postępowania na wypadek powstania 
najbardziej niekorzystnych warunków ewakuacji. Opracowania te powinny też zawierać 
sposoby ogłaszania i nadzorowania ewakuacji. Wszystkie dokumenty w sprawach ewakuacji, 
tj.:  instrukcje  postępowania,  plany  ewakuacyjne,  wyznaczenie  osób  odpowiedzialnych  
za sprawną ewakuację powinny być wprowadzone do stosowania przez wydanie 
odpowiednich zarządzeń właściciela lub najemcy obiektu. W zależności od stanu czynników 
stwarzających zagrożenie  należy  ogłosić  ewakuację  częściową  lub  całkowitą.  Niekiedy  
w uzasadnionych przypadkach możliwe  lub  nawet  wskazane  jest  odstąpienie  w  ogóle  
od ewakuacji. Rodzaje stosowanej ewakuacji lub jej brak określają poniższe zasady: 
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Odstąpienie od ewakuacji - może być zastosowane tylko w przypadku bardzo małego 
zdarzenia, gdy praktycznie nie ma możliwości rozwoju i rozprzestrzenienia się zagrożenia 
oraz jest możliwe jego szybkie zlikwidowanie przy użyciu podręcznego sprzętu gaśniczego 
lub  własnych  środków  technicznych.  W  przypadku  wystąpienia   lekkiego  zadymienia  
lub niewielkiej ilości substancji o potwierdzonej niskiej szkodliwości, które może być szybko 
usunięte przez wietrzenie lub przy użyciu typowego sprzętu sprzątającego. Przy lekkim 
zadymieniu,  odstąpienie  od  ewakuacji  umożliwia  specjalnie  zatrzymanie  pracowników   
w  pomieszczeniach,  by  nie  narażać  ich  na  działanie  dymu  do  czasu  jego  usunięcia    
z korytarzy. 

Ewakuacja częściowa - stosowana jest tylko w przypadku niedużych zdarzeń. Obejmuje 
ona pracowników i użytkowników przebywających w strefie bezpośredniego zagrożenia oraz 
w jej najbliższym  otoczeniu.  W  przypadku  częściowej  ewakuacji  należy  mieć  pewność  
o małym rozmiarze zdarzenia, jego powolnym rozwoju oraz o minimalnym ryzyku odcięcia 
dróg ewakuacyjnych. Jeśli istnieje choćby minimalne ryzyko odcięcia dróg ewakuacyjnych, 
należy do strefy zagrożenia zaliczyć także pomieszczenia lub części budynku, z których 
drogi  mogą  zostać  odcięte.  Ewakuacją  częściową   należy  objąć  też  części  budynku,   
w których będą prowadzone działania ratownicze lub tam gdzie będzie stosowany sprzęt 
służb ratowniczych. Do ewakuacji częściowej  zalicza  się  także  przemieszczenie  części 
lub wszystkich osób ze strefy zagrożenia do strefy bezpiecznej (do innej tzw. strefy 
pożarowej), przeprowadzane wewnątrz budynku bez ich wyprowadzania na zewnątrz. 
Decyzję o ewakuacji częściowej należy przekazać dowódcy przybyłych jednostek 
ratowniczych (Straży Pożarnej, Policji) natychmiast po jego przybyciu i przejęciu 
dowodzenia. 

Ewakuacja całkowita - polega na wyprowadzeniu poza obręb budynku wszystkich 
pracowników i osób przebywających w Obiekcie. Stosowana jest zawsze przy dużych 
zdarzeniach, przy szybko rozprzestrzeniającym się zagrożeniu, przy wystąpieniu substancji 
toksycznych, itp. Ewakuację całkowitą należy także zarządzić w przypadku wystąpienia 
zagrożenia dla stabilności przynajmniej części konstrukcji budynku. Decyzję o ewakuacji 
całkowitej należy także podjąć w przypadku niedużych zagrożeń, jeśli nie jesteśmy w stanie 
pewnie określić czynników rozwoju zagrożenia lub gdy podjęte działania ratowniczo- 
gaśnicze w ramach własnych środków technicznych nie przynoszą żadnego rezultatu. 

Ewakuację samoistną  może  rozpocząć  również  każdy  pracownik,  osoba  przebywająca  
w przypadku zauważenia bezpośredniego zagrożenia dla jego własnego zdrowia i życia     
lub grupy współpracowników. 

O przeprowadzonej ewakuacji i występującym zagrożeniu należy natychmiast powiadomić 
swoich  przełożonych  lub  osoby  odpowiedzialne  za  sprawy  ochrony  przeciwpożarowej  
w obiekcie. W przypadku stwierdzenia dużego zagrożenia osób (np.: zagrożenie toksyczne, 
wybuch, pożar o dużych rozmiarach, bardzo silne zadymienie, itp.) osoba ta sama może 
ogłosić ewakuację całkowitą wszystkich pracowników i osób przebywających. 

Ogłaszając ewakuację należy uwzględnić następujące czynniki: 

wielkość pożaru (innego zagrożenia), 
kierunki i szybkość rozprzestrzeniania się pożaru (zagrożenia), 
występowanie lotnych substancji i gazów szkodliwych lub trujących, 
ilość potencjalnie zagrożonych osób oraz stopień zagrożenia dla ich zdrowia lub życia, 
możliwość odcięcia części lub wszystkich dróg ewakuacyjnych, 
możliwość ograniczenia lub zlikwidowania pożaru (zagrożenia) we własnym zakresie. 

Podstawową formą ogłoszenia ewakuacji jest wydanie  odpowiednich  poleceń  głosem.  
Tam gdzie to  konieczne  należy  użyć,  o  ile  to  jest  możliwe,  telefonów  wewnętrznych  
lub radiotelefonów. W celu szybkiego i skutecznego słownego ogłoszenia ewakuacji powinno 
się wcześniej podczas szkoleń z zakresu ochrony ppoż. wyznaczyć określonych 
pracowników do ewentualnego ogłaszania alarmu. 
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Ich zadaniem jest powiadomienie wszystkich lub wskazanych pracowników o zarządzonej 
ewakuacji, jej rodzaju i ewentualnie o jej kolejności  czy  sposobie  przeprowadzania.  
Funkcje wyznaczonych osób należy zgrać ze sposobem prowadzenia i nadzorowaniem 
ewakuacji. 

Zasady prowadzenia ewakuacji 

Sprawną i bezpieczną ewakuację należy przeprowadzać zawsze w odpowiedniej kolejności   
i rozłożeniu czasowym, co zapobiega powstawaniu paniki oraz zatorom na drogach 
ewakuacyjnych. W tym celu należy stosować poniższą kolejność: 

przeprowadzić ewakuację ze strefy bezpośredniego zagrożenia, 
przeprowadzić ewakuację pozostałej części kondygnacji (piętra), na której powstało 
zagrożenie, 
przeprowadzić ewakuację kondygnacji powyżej miejsca zagrożenia, 
przeprowadzić ewakuację kondygnacji poniżej miejsca zagrożenia. 

 
 

Prowadząc ewakuację poszczególnych kondygnacji należy stosować poniższe zasady: 

zaczynać należy od pomieszczeń znajdujących się najdalej od klatek schodowych, 
gdy występują tzw. ślepe korytarze,  to  ewakuację  należy  rozpocząć  od  pomieszczeń  
tam się znajdujących, 
w przypadku piętra leżącego bezpośrednio powyżej miejsca zagrożenia w pierwszej 
kolejności należy ewakuować pomieszczenie znajdujące się nad tym miejscem. 

Podczas ewakuacji wszyscy pracownicy powinny przestrzegać następujących zasad: 

po usłyszeniu alarmu natychmiast przerwać pracę, 
zachować spokój i ciszę, aby były słyszalne polecenia kierownictwa, wyłączyć urządzenia 
elektryczne na stanowisku pracy, 
należy zebrać swoje rzeczy osobiste (szczególnie dokumenty, rzeczy wartościowe, ubranie, 
opuszczając swoje miejsce pracy należy usunąć wszystkie przedmioty z przejść, 
wyłączyć w pomieszczeniu wszystkie urządzenia elektryczne, 
wyjść z pomieszczenia na korytarz i udać się do najbliższego wyjścia ewakuacyjnego 
zgodnie z kierunkiem wskazanym przez oznakowanie ewakuacyjne (kolor zielony) lub przez 
osobę nadzorującą ewakuację, 
osoba idąca ostatnia w grupie powinna zamykać za sobą wszystkie przechodzone drzwi, 
podczas ewakuacji należy zachować spokój i ciszę oraz wykonywać wszystkie polecenia 
osób nadzorujących ewakuację i ratowników, 
wszyscy ewakuowani udają się do wyznaczonego miejsca zbiórki na zewnątrz budynku 
przy silnym zadymieniu dróg  ewakuacyjnych  należy  poruszać  się  w  pozycji  pochylonej 
do przodu lub pełzając, jeżeli wymaga tego sytuacja, starając się trzymać głowę jak najniżej, 
ze  względu   na   mniejsze   zadymienie   występujące   w  dolnych   partiach   pomieszczeń 
i korytarzy. 

 
Usta i drogi oddechowe należy w miarę możliwości zasłaniać kawałkiem materiału (ubranie, 
chusteczka) zmoczoną w wodzie - sposób ten ułatwia oddychanie, 
podczas ruchu przez mocno  zadymione  odcinki  dróg  ewakuacyjnych  należy  poruszać  
się wzdłuż ścian, by nie stracić orientacji co do prawidłowego kierunku ruchu, 
po     zakończeniu     ewakuacji,     kierownik     danej      grupy      osób      zobowiązany   
jest  do   natychmiastowego   sprawdzenia   obecności   według   stanu   z   początku   dnia, 
a w przypadku braku któregoś z pracowników zgłosić ten fakt przełożonemu i rozpocząć jego 
poszukiwania pośród innych ewakuowanych grup, 
w razie stwierdzenia, że ktoś został w zagrożonej strefie, należy natychmiast zgłosić ten fakt 
jednostkom ratowniczym przybyłym na miejsce akcji w celu przeprowadzenia ponownego 
sprawdzenia pomieszczeń budynku, 
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w momencie przybycia jednostek ratowniczych, osoba odpowiedzialna za ewakuację 
pracowników  i  mienia  z  budynku  zobowiązana  jest  do  złożenia  informacji  (meldunku)  
o przebiegu akcji ewakuacyjnej bezpośrednio kierującemu akcją ratowniczo - gaśniczą. 

Szczególna rola spoczywa w tym przypadku na Burmistrzu Ornety i merytorycznych 
Pracowników Organizacyjnych oraz Stanowisk Samodzielnych, kierownikach 
odpowiedzialnych za  bezpieczeństwo  przebywających  pod  ich  dozorem  pracowników.  
Po ogłoszeniu ewakuacji powinni oni zadbać, aby opuszczanie pomieszczeń przez 
pracowników odbywało się w sposób sprawny, zdyscyplinowany i w całkowitej ciszy.  
Powinni oni zadbać również o to, aby w newralgicznych punktach takich jak drzwi, schody 
oraz  miejsca  w  których  mogą  spotykać  się  nadchodzące  z  innych  kierunków  grupy  
nie  powstawały  zatory  i  grożące  poważnymi  wypadkami  przypadki   niesubordynacji, 
oraz natychmiast zdecydowanie reagować na każdy wypadek zachowań mogących wywołać 
panikę. 

Zadaniem osób nadzorujących ewakuację jest: 

powiadamianie o zarządzonej ewakuacji, 
sterowanie kolejnością ewakuacji i ewentualnie jej kierunkiem i szybkością, 
sprawdzanie wszystkich pomieszczeń, czy nie zostały w nich jakieś osoby, 
pomoc osobom poszkodowanym i o ograniczonych możliwościach ruchowych, 
sprawdzenie drożności odpowiednich dróg wyjść ewakuacyjnych, 
powiadamianie KDR o utrudnieniach w ewakuacji lub odcięciu osób od dróg ewakuacyjnych. 

 
NA MIEJSCE ZBIÓRKI URZĘDU MIEJSKIEGO W ORNECIE; (TEREN DLA 
EWAKUOWANYCH) WYZNACZA SIĘ TEREN – PRZYLEGŁY DO OBIEKTU 

(oznakowany w części graficznej). 

Należy przy tym pamiętać, iż miejsce zbiórki powinno być dostatecznie odległe od budynku, 
po to aby uniknąć zagrożenie jakie powoduje pożar, a także aby nie zakłócać działań 
ratowniczo-gaśniczych. 

Ewakuację mienia zarządza się tylko w szczególnych przypadkach. Dotyczy ona przeważnie 
mienia o dużej wartości, niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miejskiego  
w Ornecie, rzeczy nie dających się odtworzyć, itp. 

Zarządzenie ewakuacji mienia może nastąpić tylko wówczas, gdy z danej strefy 
ewakuowano już wszystkie osoby, gdy zachowana jest pełna drożność dróg ewakuacyjnych 
oraz nie istnieje ryzyko ich odcięcia przez pożar lub inne zagrożenie. 

Ewakuację mienia przeprowadza się również w przypadku, gdy pozostawienie go w miejscu 
zagrożonym przez pożar może spowodować  jego gwałtowny rozwój,  albo,  gdy usunięcie 
go z drogi rozprzestrzeniania się pożaru może znacząco ograniczyć jego rozwój. 

5.4. Drogi ewakuacyjne w budynku 

Jednym z najważniejszych obowiązków jest zapewnienie sprawnej i bezpiecznej ewakuacji 
osób i mienia z zarządzanego Urzędu Miejskiego w Ornecie, w przypadku zaistnienia 
zagrożenia. Obowiązek ten nałożony jest przez przepisy z zakresu ochrony 
przeciwpożarowej, natomiast przepisy budowlane określają techniczne warunki budynków     
i znajdujących się wewnątrz nich dróg ewakuacyjnych, czyli korytarzy, przejść, drzwi, klatek 
schodowych, itp. 

Wypełnienie tych obowiązków polega przede wszystkim na: 

zapewnieniu odpowiedniej szerokości drzwi, korytarzy i schodów, 
zapewnieniu odpowiedniej długości dojść i przejść ewakuacyjnych poprzez odpowiednie 
wyznaczenie dróg ewakuacyjnych lub zastosowanie odpowiednich urządzeń i rozwiązań 
budowlanych (drzwi i przegrody przeciwpożarowe, itp.), 
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stosowaniu na drogach ewakuacyjnych niepalnych wykładzin podłogowych oraz okładzin 
ściennych, 
zapewnieniu stałej drożności wszystkich dróg ewakuacyjnych i przejść oraz możliwości 
szybkiego otworzenia wszystkich drzwi na drogach ewakuacyjnych, 
zapewnienie odpowiedniego oświetlenia dróg ewakuacyjnych pozwalającego na ewakuację 
w warunkach ograniczonej widoczności (lekkie zadymienie, odłączenie normalnego 
oświetlenia elektrycznego, itp.), 
oznakowanie  wszystkich  dróg  ewakuacyjnych  zgodnie  z  obowiązującymi   normami   
oraz w sposób jednoznacznie określający kierunki ewakuacji, 
oznakowanie w sposób dobrze widoczny wszelkich przeszkód i utrudnień na drogach 
ewakuacyjnych (filary, występy murów, niskie stropy, pochylnie, progi, itp.), 

5.5. Oznakowanie dróg ewakuacyjnych w obiekcie 

Drogi ewakuacyjne powinny być odpowiednio oznakowane. Ma to na celu jednoznaczne 
wskazanie osobom opuszczającym  budynek  najkrótszej  drogi  do  wyjścia.  Oznakowanie 
to ma również na celu uprzedzenie osób  ewakuowanych  o  ewentualnych  przeszkodach 
lub utrudnieniach na drodze ewakuacyjnej. Pomaga ono też w dojściu do urządzeń 
ewakuacyjnych. 

 
 

5.5.1. Rodzaje oznakowania ewakuacyjnego 

W zależności od pomieszczeń i oświetlenia drogi ewakuacyjne można oznakowywać: 

znakami ewakuacyjnymi fotoluminescencyjnymi - powinny być stosowane tam gdzie, 
funkcjonuje oświetlenie dzienne i/lub elektryczne podstawowe, oświetlające te znaki w czasie 
wystarczającym do dostarczenia materiałom fotoluminescencyjnym niezbędnej energii, 

znakami ewakuacyjnymi podświetlanymi - powinny być stosowane tam, gdzie 
pomieszczenia lub drogi ewakuacyjne nie są oświetlone światłem dziennym lub sztucznym 
przez długie okresy i materiały fotoluminescencyjne nie mogą się naładować, a mianowicie: 

tam, gdzie drogi ewakuacyjne nie mogą być okresowo oświetlone z powodu braku instalacji 
elektrycznej, 

tam, gdzie drogi ewakuacyjne lub ich części nie są oświetlone przez światło dzienne. 

Podstawową zasadą rozmieszczania znaków ewakuacyjnych  na  drodze  ewakuacyjnej  
jest,  ażeby  z  każdego  miejsca  na   drodze   ewakuacyjnej,   w  którym   może   pojawić  
się wątpliwość, co do kierunku  ewakuacji  powinien  być  widoczny  znak  ewakuacyjny.  
Przy rozmieszczaniu znaków ewakuacyjnych  należy  zwrócić  uwagę  na  ich  usytuowanie 
w stosunku do źródeł światła. Należy dążyć do umieszczania znaków ewakuacyjnych 
możliwie blisko źródeł światła w celu zapewnienia ich dostatecznej luminescencji. 
Informacyjne i pożarnicze znaki bezpieczeństwa należy stosować w sposób umożliwiający 
ich natychmiastowe dostrzeżenie. Zaleca się ich stosowanie prostopadle do kierunku ruchu 
człowieka. 
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6. SPOSOBY PRAKTYCZNEGO SPRAWDZANIA ORGANIZACJI I WARUNKÓW 
EWAKUACJI LUDZI 

Na podstawie § 17 Rozporządzenia [1.2] Urząd Miejski w Ornecie nie podlega obowiązkowi 
praktycznego sprawdzenia organizacji i warunków ewakuacji. 

7. URZĄDZENIA I SPRZĘT PRZECIWPOŻAROWY 
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wysokie wartości ciepła właściwego  i  ciepła  parowania  wody  powodują,  że  wykazuje  
ona dobre właściwości chłodzenia i to stanowi jej zasadniczą zaletę jako środka gaśniczego, 
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powstająca  pod  wpływem  wysokiej  temperatury  para  wodna  zmniejsza  stężenie  tlenu  
w otaczającym powietrzu, 

ze względu na swą płynność, przy odpowiedniej intensywności i sposobie podawania 
(gaszenia), woda może łatwo przeniknąć w miejsca trudno dostępne, a nawet do wnętrza 
palącego się materiału. 

Hydrant wewnętrzny jest co prawda zaliczany do grupy podręcznego sprzętu gaśniczego 
służy jednak do  gaszenia  pożarów  w  zarodku.  Jest  to  obudowany  zespół  składający  
się z zaworu hydrantowego, jednego lub dwóch odcinków węża pożarniczego i prądownicy. 
Hydranty mogą być użyte do gaszenia pożaru w zarodku wszędzie tam, gdzie jako środek 
gaśniczy można stosować wodę (grupa A). 

Uwaga:  Gaszenie  wodą  pożarów  w  obrębie  urządzeń  elektrycznych  pod   napięciem 
jest zabronione. 

Sposób użycia hydrantu jest następujący: należy otworzyć szafkę, rozwinąć wąż, otworzyć 
zawór hydrantowy i skierować strumień wody na palące się materiały, zraszając 
powierzchnię, na której występuje proces palenia od brzegu ku środkowi. 

Przy pożarach przedmiotów ustawionych pionowo nie należy gasić od góry do dołu. 

Obsługę hydrantu powinny stanowić dwie osoby. 

Podstawowe znaczenie ma umiejętne wykorzystanie właściwości gaśniczych wody. 

Tradycyjny  sposób  podawania  prądem  zwartym  wody,  powinien  być  wykorzystywany   
w minimalny sposób ze względu na małe efekty gaśnicze w stosunku do ilości zużytej wody. 
Ponadto, podana w ten sposób woda wyrządza dodatkowe straty przewyższające 
niejednokrotnie straty spowodowane przez sam pożar (straty po pożarowe). 

Zwarte prądy wody stosuje się tylko w przypadkach, kiedy źródła pożaru nie można 
dosięgnąć innymi rodzajami prądów gaśniczych oraz wówczas, gdy zachodzi konieczna 
potrzeba mechanicznego zbijania płomienia. 

Zastosowanie prądów kroplistych i mgłowych, podawanych z prądownic uniwersalnych, 
zwiększa powierzchnię  wody stykającej się z nagrzanym lub palącym się środowiskiem,     
co powoduje  większe  wiązanie  ciepła,  a  tym  samym  skuteczniejszy  efekt  gaśniczy  
przy równoczesnym mniejszym zużyciu wody. 

Woda stosowana jest również jako czynnik chłodzący niepalnych, niebezpiecznych 
materiałów chemicznych znajdujących się w środowisku (miejscu) pożaru. 
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8. PRZEGLĄDY I CZYNNOŚCI KONSERWACYJNE URZĄDZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH 
I GAŚNIC 

Instalacje techniczne i urządzenia przeciwpożarowe w budynku należy poddawać 
okresowym  przeglądom  technicznym   i  konserwacji  zgodnie   z  zasadami  określonymi   
w Polskich Normach dotyczących urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic, w odnośnej 
dokumentacji  techniczno-ruchowej   oraz  w  instrukcjach  obsługi.   Przeglądy  techniczne    
i czynności konserwacyjne powinny być przeprowadzane  w okresach i w sposób zgodny      
z instrukcją ustaloną przez producenta, nie rzadziej jednak niż raz w roku. 

Za przeprowadzenie (zlecenie) okresowej kontroli sprzętu gaśniczego i urządzeń 
odpowiedzialny jest Właściciel Budynku Urzędu Miejskiego w Ornecie. 

Konserwacje i naprawę sprzętu powinny przeprowadzać osoby posiadające odpowiednie 
przeszkolenie oraz kwalifikacje. 

W niniejszym rozdziale  przedstawiono  sposoby  przeglądów  instalacji  nie  występujących 
w budynku celem zapoznania personelu o urządzeniach służących ochronie 
przeciwpożarowej. 

Przeglądy, które dotyczą instalacji znajdujących się w budynku zostały zapisane pogrubioną 
czcionką. 

W szczególności należy pamiętać o: 

badaniu    okresowym    instalacji    odgromowej,     które     należy     przeprowadzać 
co najmniej raz na 5 lat, 

badaniu oporności izolacji  instalacji  elektrycznej  i  badanie  instalacji  elektrycznej  
w zakresie ochrony przeciwporażeniowej - przeprowadzić co najmniej 1 raz na 5 lat 
(Ustawa Prawo Budowlane), 

czyszczeniu  przewodów   wentylacyjnych   w   obiekcie   -   należy   przeprowadzać  
co najmniej jeden raz w roku jeżeli większa częstotliwość nie wynika z warunków 
użytkowania, 

badaniu parametrów hydraulicznych hydrantów wewnętrznych, które należy 
przeprowadzać co najmniej raz w roku, 

konserwacji   urządzeń   sygnalizacji    pożaru    -    należy    przeprowadzać    zgodnie 
z dokumentacją techniczno - ruchową (DTR), przeglądy okresowe co 3 miesiące, 

konserwacji oraz przeglądzie technicznym drzwi (jeżeli sterowane są SSP) oraz bram 
pożarowych - należy przeprowadzać zgodnie z DTR lub instrukcją producenta, nie rzadziej 
niż raz w roku, 

konserwacji oraz przeglądzie technicznym klap przeciwpożarowych - należy przeprowadzać 
zgodnie z DTR lub instrukcją producenta, nie rzadziej niż raz w roku, 

konserwacji, przeglądzie technicznym oraz remoncie podręcznego sprzętu gaśniczego 
-  należy  przeprowadzać  zgodnie  z  zaleceniami  producenta,  nie  rzadziej  jednak  
niż jeden raz w roku, 

próbie  ciśnieniowej  węży   stanowiące   wyposażenie   hydrantów   wewnętrznych  
raz na 5 lat, 

konserwacji oraz przeglądy techniczne klap dymowych oraz okien oddymiających należy 
przeprowadzać zgodnie z ustaleniami zawartymi w DTR oraz producenta, nie rzadziej jednak 
niż raz w roku, 

konserwacji instalacji oświetlenia awaryjnego - należy przeprowadzać zgodnie z wytycznymi 
producenta i wykonawcy, nie rzadziej niż raz w roku. 

DTR - dokumentacja techniczno - ruchowa 
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8.1. Przegląd gaśnic 

Producent określa co wchodzi w zakres przeglądów i konserwacji. Osoba, która dokonuje 
przeglądu i konserwacji gaśnic powinna przeprowadzić czynności wymienione poniżej. 

8.1.1. Instrukcja przeglądu - konserwacji gaśnicy proszkowej typu "x" z manometrem 

Wykonując zewnętrze oględziny gaśnicy - sprawdzić czy: 

plomba i zawleczka nie zostały uszkodzone, 
gaśnica nie jest uszkodzona mechanicznie, 
nie ma miejsc skorodowanych na zbiorniku, 
pyszczek wylotowy lub wąż są drożne, 
posiada czytelną i właściwą etykietę oraz kontrolkę, 
wskaźnik ciśnienia znajduje się na polu zielonym (dla 20°C ciśnienie 1,5 MPa) 

Nakleić kontrolkę z datą następnego przeglądu. 

W gaśnicach posiadających wąż z prądownicą sprawdzamy stan techniczny węża, drożność 
i trwałość połączeń. 

W gaśnicach o pojemności zbiornika powyżej 6 dm3 sprawdzamy ważność jego legalizacji. 

Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa 

Doroczne przeglądy i konserwacje 

 
 

Przeglądy i konserwacja powinny być przeprowadzane przez osobę kompetentną. 

Wąż hydrantu powinien być całkowicie rozwinięty, hydrant poddany ciśnieniu i sprawdzony 
według następujących punktów, czy: 

urządzenie  nie  jest  zastawione,  nie   uszkodzone,   a   elementy  nie   są   skorodowane 
lub przeciekające; 
instrukcje obsługi są czyste i czytelne; 
miejsce umieszczenia jest wyraźnie oznakowane; 
mocowania do ściany są odpowiednie do ich przeznaczenia i pewnie zamontowane; 
wypływ wody jest równomierny i dostateczny (wskazane jest użycie  miernika  przepływu 
oraz miernika ciśnienia); 
miernik ciśnienia (jeżeli jest zastosowany) pracuje prawidłowo 1 w swoim zakresie 
pomiarowym; 
wąż na całej długości nie wykazuje oznak uszkodzeń, zniekształceń, zużycia ani pęknięć. 
Jeżeli wąż wykazuje jakieś uszkodzenia, powinien być wymieniony na nowy lub poddany 
próbie ciśnieniowej na maksymalne ciśnienie robocze; 
zaciski, lub taśmowanie węża są prawidłowego typu i właściwie zaciśnięte; 
zwijadło wężowe obraca się lekko w obu kierunkach; 
w przypadku wychylnego zwijadła wężowego zwijadło wężowe obraca się łatwo 
i czy wychyla się o 180°; 
w przypadku ręcznych zwijadeł  zawór odcinający jest właściwego typu i czy działa łatwo       
i prawidłowo; 
w przypadku zwijadeł automatycznych praca zaworu  automatycznego  jest  prawidłowa  
oraz czy praca dodatkowego serwisowego zaworu odcinającego jest właściwa; 
stan przewodów rurowych doprowadzających wodę jest właściwy, szczególną uwagę trzeba 
zwrócić na to czy odcinki elastyczne nie wykazują oznak zużycia lub zniszczenia; 
jeżeli hydrant wyposażony jest w szafkę, czy nie nosi ona oznak uszkodzenia i czy drzwiczki 
szafki łatwo się otwierają; 
prądownica jest właściwego typu i czy łatwo się nią posługiwać; 
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praca prowadnic węża jest prawidłowa, upewnić się, że są one właściwie i pewnie 
zamocowane; 
pozostawić  hydrant  wewnętrzny  w  stanie  gotowym  do   natychmiastowego   użycia. 
Jeżeli konieczne są poważniejsze naprawy, hydrant powinien być oznakowany 
"USZKODZONY" i kompetentna osoba powinna powiadomić o tym Zarządcę obiektu. 

8.2.2. Okresowe przeglądy i konserwacje wszystkich węży 

Co 5 lat wszystkie węże powinny być poddane próbie ciśnieniowej na maksymalne ciśnienie 
robocze instalacji, zgodnie z EN 671-1 lub EN 671-2. 

8.2.3. Dokumentowanie przeglądów i konserwacji 

Po przeglądzie i przeprowadzeniu niezbędnych pomiarów hydranty wewnętrzne powinny  
być    przez    kompetentne    osoby    oznakowane     napisem     "SPRAWDZONE".     
Osoby odpowiedzialne powinny przechowywać trwałe zapisy o wszystkich przeglądach, 
kontrolach i testach. Zapis taki powinien zawierać: 

datę (miesiąc i rok) przeglądu i testów; 
wyniki testów; 
wykaz i datę zainstalowania części zamiennych; 
dodatkowe testy do wykonania, jeśli są wymagane; 
datę (miesiąc i rok) następnego przeglądu i testów; 
wykaz wszystkich hydrantów wewnętrznych z wężem półsztywnym i z wężem płasko 
składanym. 

8.2.4. Bezpieczeństwo pożarowe podczas przeglądów i konserwacji 

Ponieważ przegląd i konserwacja mogą okresowo zmniejszyć efektywność zabezpieczenia 
przeciwpożarowego należy: 

zależnie od przewidywanego zagrożenia pożarowego, poddać równocześnie  konserwacji  
na danej powierzchni tylko ograniczoną liczbę hydrantów; 

zapewnić dodatkowe przedsięwzięcia zabezpieczające oraz przeprowadzić dodatkowy 
instruktaż na czas konserwacji oraz na okres braku zasilania w wodę. 

8.2.5. Etykiety konserwacji i przeglądów 

Dane dotyczące konserwacji i przeglądu powinny być zapisane na etykiecie, która nie może 
zakrywać żadnych oznaczeń producenta. 

Na etykiecie powinny być umieszczone następujące dane: - słowo "SPRAWDZONE; 

- nazwa i adres dostawcy hydrantu; 

-znak jednoznacznie identyfikujący osobę kompetentną; data (rok i miesiąc) 
kiedy konserwacja była przeprowadzona. 

8.3. Oświetlenie ewakuacyjne 

Instrukcja przeglądu oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego 

Wykonać zewnętrze oględziny opraw oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego 
(czy nie ma uszkodzeń mechanicznych); 
Sprawdzić czy oświetlenie bezpieczeństwa pojawi się w ciągu 15 s po zaniku oświetlenia 
podstawowego. 
Sprawdzić czy oświetlenie ewakuacyjne pojawi się w ciągu 2 s po zaniku innego rodzaju 
oświetlenia elektrycznego. 
Sprawdzić przy przeglądzie czy natężenie oświetlenie  ewakuacyjnego  nie  jest  mniejsze 
niż 0,5 lx. 
Sprawdzić czy po zaniku napięcia akumulatory wmontowane w oprawy będą pracowały 
przez 2 godziny. 
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8.4. Instalacja elektryczna, piorunochronna 

Co najmniej raz na 5 lat należy sprawdzić stan sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń 
i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji. 

ZABEZPIECZANIE PRAC POŻAROWO NIEBEZPIECZNYCH 

W oparciu o zapisy Ustawy [1.1] oraz § 36 Rozporządzenia [1.2] wprowadza się na terenie 
Urzędu Miejskiego w Ornecie Instrukcję Zabezpieczenia Prac Pożarowo Niebezpiecznych,   
o treści ujętej w niniejszym rozdziale. 

Niniejsza instrukcja ma na celu określenie obowiązków  i  odpowiedzialności  pracowników 
za zapewnienie bezpieczeństwa pożarowego przy  wykonywaniu  prac  niebezpiecznych  
pod względem pożarowym oraz określenie zasad zabezpieczenia przeciwpożarowego prac, 
o których mowa w pkt. 2. 

Pod pojęciem prac niebezpiecznych pod względem pożarowym należy rozumieć wszelkie 
prace, nie przewidziane instrukcją technologiczną lub prace prowadzone poza 
wyznaczonymi do tego celu miejscami, jak: 

prace remontowo-budowlane związane z użyciem ognia otwartego prowadzone wewnątrz 
Urzędu, na przyległym do nich terenie i placach składowych na których występują materiały 
palne lub, które posiadają konstrukcję palną, 
prace związane ze stosowaniem gazów, cieczy i pyłów palnych i wybuchowych, 
wszelkie prace remontowo-budowlane prowadzone w strefach zagrożenia wybuchem. 

Do prac takich należy zaliczyć w szczególności wszelkie prace z otwartym ogniem, podczas 
których występuje iskrzenie lub nagrzewanie, np.: 

spawanie, cięcie gazowe i elektryczne, 
podgrzewanie instalacji, urządzeń i zaworów z substancjami palnymi, 
podgrzewanie lepiku, smoły itp., 
rozniecanie ognisk, 
używanie materiałów pirotechnicznych, 

Do przestrzegania postanowień instrukcji zobowiązani są wszyscy pracownicy uczestniczący 
bezpośrednio lub pośrednio w wykonywaniu prac niebezpiecznych pod względem 
pożarowym, pracownicy nadzorujący przebieg tych prac oraz użytkownicy Urzędu Miejskiego 
w Ornecie, (pomieszczeń, terenu), gdzie prace są wykonywane. 

Postanowienia     instrukcji     obowiązują     także     wszystkich     pracowników     budynku   
i firm zewnętrznych (osób prawnych  i  fizycznych),  wykonujących  prace  niebezpieczne  
pod względem pożarowym na terenie Urzędu. 

Obowiązek zapoznania pracowników oraz firm, o których mowa w pkt. 3 i 4 z treścią 
instrukcji należy do wyznaczonego pracownika Urzędu Miejskiego w Ornecie oraz osób, 
zatrudniających tych pracowników i zawierających umowy dotyczące wykonywania prac 
niebezpiecznych pożarowo. Postanowienia niniejszej instrukcji powinny stanowić integralną 
część umów, dotyczących realizacji w/w prac. 

Postanowienia zawarte w instrukcji nie naruszają przepisów szczegółowych, dotyczących 
ochrony przeciwpożarowej oraz innych przepisów i aktów normatywnych. 

9.1. Zasady organizacyjne 

Prace  niebezpieczne  pożarowo  mogą  być  wykonywane  na  terenie  Urzędu  Miejskiego  
w Ornecie pod warunkiem spełnienia wymagań z zakresu ochrony przeciwpożarowej. 

Wymagania, o których mowa poniżej ustalane są komisyjnie, każdorazowo przed 
rozpoczęciem prac, w oparciu o postanowienia niniejszej instrukcji oraz przepisów 
szczegółowych obowiązujących w przedmiotowej sprawie. 
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Zasady działania, o której mowa w pkt. 2). 

skład osobowy komisji stanowią: 
Administrator lub osoba przez niego pisemnie upoważniona /PRZEWODNICZĄCY/, 
Osoba nadzorująca w obiekcie sprawy ochrony przeciwpożarowej ICZŁONEKI, 
Kierownik (najemca) grupy (firmy) wykonującej prace /CZŁONEK/, 
Skład komisji może być rozszerzony o inne osoby. 
prace komisji organizuje jej Przewodniczący, 
komisja ze swoich prac sporządza "Protokół zabezpieczenia przeciwpożarowego 
prac niebezpiecznych pożarowo" wg załączonego wzoru - załącznik nr 4, 
po wykonaniu zabezpieczeń określonych w w/w protokóle, Przewodniczący wydaje grupie 
(firmie) pisemne zezwolenie na rozpoczęcie prac wg wzoru - załącznik nr 5, 
po uzyskaniu pisemnego potwierdzenia o zakończeniu prac od wykonawcy robót, 
pozytywnym wyniku kontroli bezpieczeństwa pożarowego  w  rejonie  wykonywanych  prac 
od osoby lub osób wyznaczonych w protokóle, Przewodniczący dokonuje odbioru robót, 
kwitując to stosownym wpisem w zezwoleniu, o którym mowa powyżej, 
do obowiązku Przewodniczącego należy zorganizowanie i zapewnienie dozoru rejonu prac, 
zgodnie z ustaleniami zawartymi w "Protokole zabezpieczenia prac niebezpiecznych 
pożarowo" 
zabezpieczenie   i   dozór    miejsca    prowadzenia    prac    pożarowo    niebezpiecznych   
po ich zakończeniu należy powierzyć osobom posiadającym do tego odpowiednie 
przygotowanie. 

Po zakończeniu prac całość dokumentacji przechowuje Przewodniczący Komisji. 

Wytyczne zabezpieczenia prac niebezpiecznych pożarowo. 

Nie  dopuszczalne  jest   jednoczesne   prowadzenie   prac   niebezpiecznych   pożarowo   
jak   spawanie,    cięcie    mechaniczne    lub    szlifowanie    powodujące    iskrzenie    itp.,   
w  pomieszczeniach,   w   których   (lub   sąsiadujących   z   nimi)   wykonywane   są   prace 
z zastosowaniem materiałów palnych, polegające w szczególności na: 

klejeniu, malowaniu lub myciu z zastosowaniem rozcieńczalników łatwo zapalnych, 
szlifowaniu (np. cyklinowaniu) powierzchni wykonanych z materiałów palnych, 
zakładaniu palnych izolacji oraz prowadzeniu robót wykończeniowych przy zastosowaniu 
materiałów palnych, 
montowaniu wyposażenia wnętrz wykonanego z materiałów palnych. 

Przygotowanie budynku i pomieszczeń do prowadzenia prac niebezpiecznych pożarowo 
polega na: 

oczyszczeniu pomieszczeń lub miejsc, gdzie będą wykonywane prace wszelkich palnych 
materiałów i zanieczyszczeń, 
odsunięciu na bezpieczną odległość od miejsca prowadzenia prac wszelkich przedmiotów 
palnych i niepalnych znajdujących się w opakowaniach palnych, 
zabezpieczeniu przed działaniem, np. odprysków spawalniczych materiałów palnych, których 
usunięcie na bezpieczną odległość nie jest możliwe,  poprzez osłonięcie  ich  materiałami  
nie zapalnymi, np. arkuszami blachy, płytami gipsowymi itp. 
sprawdzeniu, czy znajdujące się w sąsiednich pomieszczeniach materiały lub przedmioty 
podatne za zapalenie wskutek przewodnictwa  cieplnego bądź rozprysków spawalniczych  
nie wymagają zastosowania lokalnych zabezpieczeń, 
uszczelnieniu materiałami niepalnymi wszelkich przelotowych otworów instalacyjnych, 
kablowych, wentylacyjnych itp. znajdujących się w pobliżu miejsca prowadzenia prac, 
zabezpieczeniu przed rozpryskami spawalniczymi lub uszkodzeniami mechanicznymi kabli, 
przewodów  elektrycznych,  gazowych  oraz  instalacji  z  palną  izolacją,  o  ile  znajdują    
się w zasięgu zagrożenia spowodowanego pracami niebezpiecznymi pożarowo, 
sprawdzeniu,  czy  w  miejscu  planowanych  prac   lub   w   pomieszczeniach   sąsiednich 
nie prowadzono w ostatnim czasie prac malarskich lub innych, przy użyciu substancji łatwo 
palnych. 
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Przygotowaniu w miejscu dokonywania prac m. in.: 
.:. podręcznego sprzętu gaśniczego w ilości i rodzaj umożliwiający likwidację wszystkich 
źródeł pożaru, 
.:. niezbędnego sprzętu  pomiarowego,  np.  do pomiaru  stężeń  par gazów  palnych  jeżeli 
w rejonie prowadzenia prac mogą zbierać się palne i/lub wybuchowe gazy, 
.:. materiałów osłonowych izolacyjnych niezbędnych do zabezpieczenia przeprowadzania 
prac, 
.:. napełnionych  wodą  metalowych  (nie  palnych)  pojemników  na  rozgrzane  odpadki,  
np.: odcięte mechanicznie  (rozgrzane)  metalowe  elementy,  drutu  spawalniczego,  
elektrod itp., 
.:.   zapewnieniu   stałej   drożności   wyjść   ewakuacyjnych   z   miejsc    prowadzenia    
prac niebezpiecznych pożarowo. 

 
Przy wykonywaniu prac niebezpiecznych pożarowo przy użyciu cieczy, gazów i pyłów 
mogących tworzyć z powietrzem mieszaniny wybuchowe należy przestrzegać następujących 
zasad: 

dążyć do zmniejszenia lub eliminacji stref zagrożenia wybuchem poprzez wentylowanie 
(mechaniczne, grawitacyjne) lub przewietrzanie pomieszczeń, 
na stanowiskach pracy mogą znajdować się stosowane tam ciecze, gazy i pyły palne w ilości 
niezbędnej do prowadzenia prac, z zapasem umożliwiającym utrzymanie ciągłości pracy  
(nie większa jednak ilość niż potrzebna jest do wykorzystania w dniu pracy), 
zapas substancji  znajdujących  się  na  stanowisku  pracy  powinien  być  przechowywany  
w niepalnych (lub innych dopuszczalnych), szczelnych opakowaniach, 
pozostawienie opróżnionych opakowań na stanowisku pracy jest zabronione, 
po zakończeniu  prac, wszystkie  naczynia,  wanny i pojemniki należy szczelnie  zamknąć  
lub zabezpieczyć w inny sposób przed emisją do otoczenia znajdujących się w nich 
substancji, tworzących z powietrzem mieszaniny wybuchowe, 
ciecze, gazy i pyły oraz ich pozostałości nie powinny zalegać na urządzeniach, 
stanowiskach, w przewodach wentylacyjnych i na podłożu, 
prace w pomieszczeniach, w których wcześniej wykonano inne prace związane z użyciem 
łatwo palnych cieczy lub palnych gazów, mogą być prowadzone wyłącznie po uprzednim 
pomiarze stężeń par cieczy lub gazów w pomieszczeniu i stwierdzenie nie przekroczenia    
10 % ich dolnej granicy wybuchowości. 

Po   zakończeniu   prac   niebezpiecznych   pożarowo   w    budynku,    pomieszczeniu    
oraz w pomieszczeniach  sąsiednich,  należy  przeprowadzić  dokładną  kontrolę,  mającą  
na  celu  stwierdzenie,  czy   nie   pozostawiono   tlących   lub   żarzących   się   cząstek,   
czy nie występują jakiekolwiek objawy pożaru oraz czy sprzęt (np. spawalniczy) został 
zdemontowany, odłączony od źródeł zasilania i należycie zabezpieczony przed dostępem 
osób postronnych. Kontrolę taką należy ponowić po upływie 4 godzin, a w razie konieczności 
po 8 godzinach, licząc od czasu zakończenia prac niebezpiecznych pożarowo. 

Prace niebezpieczne pożarowo powinny być wykonywane wyłącznie przez osoby do tego 
upoważnione, posiadające odpowiednie kwalifikacje, zaś sprzęt używany do wykonywania 
prac powinien być sprawny technicznie i zabezpieczony przed możliwością wywołania 
pożaru. 

 
 

Poniżej podano przykłady zabezpieczenia pożarowego prac pożarowo-niebezpiecznych. 
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11. ZASADY ZAZNAJAMIANIA PRACOWNIKÓW Z PRZEPISAMI Z ZAKRESU OCHRONY 
PRZECIWPOŻAROWEJ 

Za zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń odpowiedzialny jest BURMISTRZ ORNETY 
oraz MERYTORYCZNI PRACOWNICY ORGANIZACYJNI PEŁNIĄCY STANOWISKA 
SAMODZIELNE,   (szkolenie przeciwpożarowe ma   na   celu   zapoznanie pracowników 
z zagrożeniami występującymi w obiekcie) a także: 

zapoznanie pracowników ze sposobami eliminowania zagrożeń pożarowych i innych 
miejscowych, a także zapoznanie ich z obowiązującymi przepisami ppoż., 
wskazanie pracownikom sposobu postępowania na wypadek pożaru lub innego 
miejscowego zagrożenia w tym ich zadań podczas ewakuacji, 
nauczenie pracowników posługiwania się sprzętem gaśniczym, ratowniczym urządzeniami 
gaśniczymi oraz z zasadami ich użycia, 
zapoznanie pracowników z zadaniami i obowiązkami w zakresie ochrony ppoż. w zależności 
od zajmowanego stanowiska. 

Wszyscy pracownicy są objęci następującymi rodzajami szkolenia: 

Szkolenie Wstępne. Szkoleniu temu podlegają wszyscy pracownicy przed dopuszczeniem  
do pracy.  Szkolenie  to  powinno  być  przeprowadzone  przez  osobę  uprawnioną.  
Powinno obejmować zagadnienia podane w przykładowym programie zamieszczonym 
poniżej. Szkolenie wstępne powinno być udokumentowane. 

Instruktaż na stanowisku pracy. Temu rodzajowi szkolenia podlegają wszyscy nowi 
pracownicy lub pracownicy zmieniający stanowisko pracy. W czasie szkolenia, pracownicy 
są zapoznawani z zagrożeniami pożarowymi na stanowisku pracy, warunkami 
bezpieczeństwa, instrukcjami technologiczno-ruchowymi, instrukcjami ppoż. obowiązującymi 
na stanowisku pracy. Przeprowadzenie instruktażu na stanowisku pracy jest również 
dokumentowane. 

Szkolenie instruktażowe wstępne jest w zasadzie szkoleniem jednorazowym.  
Uzasadnieniem do przeprowadzenia tego szkolenia ponownie mogą być następujące 
przypadki: 

kiedy w obiekcie zostanie zmieniony charakter pracy (profil działalności) itp., 
wprowadzenia istotnych zmian w organizacji ochrony przeciwpożarowej w obiekcie, 
zostały  wprowadzone  istotne  zmiany  w  zabezpieczeniu  ppoż.  w Urzędzie Miejskim 
w Ornecie. 

W   celu   udokumentowania   odbycia   wyżej   opisanego   szkolenia   można   posłużyć   
się zaświadczeniami o odbyciu szkolenia wstępnego w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny 
pracy. Może się tak stać pod warunkiem uwzględnienia w jego programie zagadnień 
podanych poniżej. 
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Przykładowy program szkolenia instruktażowego wstępnego 
 

 

Lp. Temat: Uwagi 

 
1. 

Podstawowe przepisy prawne z zakresu ochrony ppoż., wytyczne 
 

i zarządzenia, instrukcje. 
 

 
2. 

Zagrożenia pożarowe w zakładach, przyczyny powstawania pożarów  
 

i innych zagrożeń. 
 

3. Zadania i obowiązki pracowników w zakresie zapobiegania pożarom. 
 

 
4. 

Zadania i obowiązki pracowników w przypadku powstania pożaru lub 
 

innego zagrożenia. 
 

5. Ewakuacja ludzi i mienia, drogi i środki ewakuacji.  

 
6. 

Podręczny sprzęt gaśniczy. Praktyczna znajomość zakresu jego 
 

stosowania i sposobu użycia. 
 

 

Zapoznanie pracowników z postanowieniami Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego można 

przeprowadzić indywidualnie poprzez przedstawienie im dokumentu i polecenie 
indywidualnego zapoznania się z jego treścią lub poprzez zorganizowanie odpowiedniego 
szkolenia w tym zakresie na terenie Urzędu, połączonego z prezentacją sprzętu gaśniczego 
oraz innych urządzeń przeciwpożarowych znajdujących się na terenie Urzędu. 

Obowiązkiem pracownika działu personalnego jako osobą  prowadzącą  sprawy  kadrowe 
jest  dostarczenie  tym  osobom  przedmiotowego  dokumentu  i  uzyskanie  poświadczenia  
o przyjęciu do wiadomości jego postanowienia – 

wzór w załączniku nr 1. 
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12. Wykaz wszystkich  przepisów  technicznych oraz Polskie Normy 
i inne dokumenty (wytyczne), do postanowień których odniesiono 
się   przy   opracowaniu   wymagań    techniczno    -    budowlanych 
w zakresie ochrony przeciwpożarowej: 

1.1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. W sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
/Dz. U. z 2019, poz. 1065/. 

1.2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 

2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów 

budowlanych i terenów /Dz. U. z 2010 nr 109, poz.719/. 

1.3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia  24  lipca  

2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych 

IDz. U. z 2009 nr 124, poz. 1030/. 

1.4. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia  16  lipca  

2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzgadniania projektu budowlanego 

pod względem ochrony przeciwpożarowej IDz. U. z 2009 nr 119, poz. 998/. 

1.5. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne /Dz. U. z 2019, poz. 755   
ze zm./ 

1.6. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska IDz. U. z 2019, poz. 
1396 ze zm./ 

1.7. Rozporządzenie MP i PS z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy IDz. U. z 2003 nr 169, poz. 1650 ze zm./ 

1.8. PN-B-02852:2001 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Obliczanie gęstości 

obciążenia ogniowego oraz wyznaczanie względnego czasu trwania pożaru. 

1.9. PN-EN 1363-1 :2001 Badania odporności ogniowej. Część 1: Wymagania ogólne. 

1.10. PN-B-02874: 1996 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania stopnia 

palności materiałów budowlanych. 

1.11. PN-EN 671-1 Stałe urządzenia gaśnicze. Hydranty wewnętrzne. Hydranty 

wewnętrzne z wężem półsztywnym. 

1.12. PN-EN 671-2 Stałe urządzenia gaśnicze. Hydranty wewnętrzne. Hydranty 

wewnętrzne z wężem płasko składanym. 

1.13. PN-EN 3-1:1998 Gaśnice przenośne. Rodzaje, czas działania, pożary testowe grupy 
A i B. 

1.14. PN-EN 3-5+AC: 1999 Gaśnice przenośne. Wymagania i badania 

dodatkowe. 1.15. PN-EN 1866:2001 Gaśnice przewoźne. 

1.16. PN-ISO 8421-6:1997 Ochrona przeciwpożarowa. Terminologia. Ewakuacja i środki 

ewakuacji. 

1.17. PN-92/N-01256.01 Znaki bezpieczeństwa. Ochrona przeciwpożarowa. 

1.18. PN-92/N-01256.02 Znaki bezpieczeństwa. Ewakuacja. 

1.19. PN-N-01256-4: 1997 Znaki bezpieczeństwa. Techniczne środki przeciwpożarowe. 

1.20. PN-N-01256-5: 1998 Znaki bezpieczeństwa. Zasady umieszczania znaków 

bezpieczeństwa na drogach ewakuacyjnych i drogach pożarowych. 

1.21. PN-84-E-02033 Oświetlenie wnętrz światłem elektrycznym. 

1.22. PN -IEC 60364-3 :2000 Instalacje elektryczne w zakładach budowlanych. 
Ustalenie ogólnych charakterystyk. 
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1.23. PN-IEC 60364-4-42: 1999 Instalacje elektryczne w zakładach budowlanych. 
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed skutkami 
oddziaływania cieplnego. 

1.24. PN-IEC 60364-4-482: 1999 Instalacje elektryczne w zakładach budowlanych. 

Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Dobór środków ochrony 
w zależności od wpływów zewnętrznych. Ochrona przeciwpożarowa. 

1.25. PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w zakładach budowlanych. 

Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Postanowienia ogólne. 

1.26. PN-IEC 60364-5-56: 1999 Instalacje elektryczne w zakładach budowlanych. 

Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa. 

1.27. PN-IEC 61024-1:2001 Ochrona odgromowa zakładów budowlanych. 
Zasady ogólne. 

1.28. PN-IEC 61024-1-1:2001 Ochrona odgromowa zakładów budowlanych. 

Zasady ogólne. Wybór poziomów ochrony dla urządzeń piorunochronnych. 

1.29. PN-IEC 61024-1-2:2002  Ochrona  odgromowa  zakładów  budowlanych. 

Zasady   ogólne.    Przewodnik    B.    Projektowanie,    montaż,    konserwacja  
i sprawdzenie urządzeń piorunochronnych. 
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ZAŁĄCZNIKI 
 

Załącznik Nr 1 

 
 

OŚWIADCZENIE 

 

Orneta ,dnia…………... . 

 

Oświadczam, że zostałem(am) zapoznany(a) z Instrukcją Bezpieczeństwa Pożarowego 

obowiązującą na terenie Urzędu Miejskiego w Ornecie, którą zobowiązuje się przestrzegać. 

 
Lp. Imię i nazwisko Data Podpis 

1 
   

2 
   

3 
   

4 
   

5 
   

6 
   

7 
   

8 
   

9 
   

10 
   

11 
   

12 
   

13 
   

14 
   

15 
   

16 
   

17 
   

18 
   

19 
   



INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO 

Załącznik Nr 2 
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Orneta dnia ................ r. 

ZAŚWIADCZENIE 

Pan / Pani * odbył / odbyła * w dniu / dniach * 

 

..................................................... szkolenie wstępne / okresowe * z zakresu ochrony 

przeciwpożarowej obowiązujące na terenie Urzędu Miejskiego w Ornecie, a w 
szczególności znane mu są: 

 
zagrożenie pożarowe występujące w obiekcie, 

przepisy o ochronie przeciwpożarowej i konsekwencje, jakie powoduje ich 
nieprzestrzeganie, 

zasady postępowania na wypadek pożaru, 

zasady obsługi gaśnic i hydrantów wewnętrznych, 

warunki prowadzenia ewakuacji osób i mienia. 

Ustalenia Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego przyjmuję do wiadomości i przestrzegania. 
 

Lp. Imię i nazwisko Podpis 

   

   

   

   

   

   

   

 
 
 
 

 
*Uwaga: niepotrzebne skreślić. 



INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO 

Załącznik Nr 3 
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Wykaz zmian w obiektach urzędu i aneksów do Instrukcji 
 

Data Tytuł aneksu lub zmiany Wykonawca Podpis 
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Załącznik Nr 4 Orneta, dnia ....................... r. 

 
 

PROTOKÓŁ ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOŻAROWEGO PRAC NIEBEZPIECZNYCH 
POŻAROWO 

Wykonawca prac niebezpiecznych pożarowo 

............................................................................................................................... 

Strefa zagrożenia wybuchem oraz właściwości pożarowe materiałów palnych występujących 
w budynku lub pomieszczeniu 

............................................................................................................................... 

............................................................................................................................... 

a. Rodzaj elementów budowlanych występujących w danym 
 pomieszczeniu lub  rejonie przewidywanych  prac
 pożarowo niebezpiecznych 

............................................................................................................................... 

............................................................................................................................... 

b. Sposób zabezpieczenia przeciwpożarowego budynku, pomieszczenia 
stanowiska, strefy urządzenia itp. w czasie
 wykonywania prac pożarowo niebezpiecznych 

............................................................................................................................... 

............................................................................................................................... 

c. Sposób zabezpieczenia przeciwpożarowego pomieszczeń sąsiednich 
............................................................................................................................... 

............................................................................................................................... 

d. Ilość i rodzaj sprzętu pożarniczego do zabezpieczenia prac 
............................................................................................................................... 

............................................................................................................................... 

e. Środki alarmowania straży pożarnej oraz osób przebywających w budynku 
............................................................................................................................... 

............................................................................................................................... 

f. Osoby odpowiedzialne za realizację przedsięwzięć określonych w pkt 4 i 5 . 

........................................................... tel........................ podpis ......................... 

........................................................... tel........................ podpis........................ . 

........................................................... tel........................ podpis........................ . 

........................................................... tel........................ podpis ........................ . 

g. Osoba odpowiedzialna za nadzór nad stanem bezpieczeństwa 
pożarowego w toku wykonywania prac niebezpiecznych pożarowo 

........................................................... tel........................ podpis........................ . 

h. Osoby odpowiedzialne za zabezpieczenie pomieszczeń sąsiednich 

........................................................... tel........................ podpis........................ . 

........................................................... tel........................ podpis......................... 

........................................................... tel........................ podpis........................ 

 
 

. 
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i. Osoby odpowiedzialne za wyłączenie instalacji spod napięcia, odcięcia 
gazu, dokonanie analizy stężeń par cieczy, gazów i pyłów 

 

 
........................................................... tel....................... podpis........................ . 

........................................................... tel........................ podpis........................ . 

........................................................... tel........................ podpis........................ . 

j. Osoba odpowiedzialna za udzielenie instruktażu w zakresie środków bezpieczeństwa 

........................................................... tel........................ podpis......................... 

k. Osoby odpowiedzialne za przeprowadzanie kontroli rejonu prac po ich zakończeniu 
 

........................................................... tel........................ podpis........................ . 

........................................................... tel........................ podpis........................ . 

........................................................... tel....................... podpis........................ . 

l. Prace pożarowo niebezpieczne będą przeprowadzone w dniach........................ . 

od godz. ........................ do godz. ........................ . 

 
 
 
 
 
 
 
 

Podpisy komisji: 

 
 

................................... 

................................... 

................................... 
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Załącznik Nr 5 Orneta, dnia ....................... r. 
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ZAŁĄCZNIK Nr 6 

INSTRUKCJA 

POSTĘPOWANIA NA WYPADEK POŻARU 

Działając zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt. 5 Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie 
przeciwpożarowej  tekst   jednolity   (Dz.   U.   z   2019,   poz.   1372   ze   zm.),   w   związku 
z § 6 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 
2010 r.  w  sprawie  ochrony  przeciwpożarowej  budynków,  innych  obiektów  budowlanych 
i terenów (Dz. U.  z 2010 r. nr 109 poz. 719). 

Wprowadza się do stosowania niniejszą instrukcję. 

Alarmowanie o niebezpieczeństwie 

Każdy kto zauważy pożar zobowiązany jest niezwłocznie: 

powiadomić o pożarze osoby znajdujące się w sąsiedztwie lub obiekcie 

telefonicznie lub w inny sposób zawiadomić Straż Pożarną podając: 

gdzie się pali – adres, nazwa obiektu, kondygnacja 

co się pali – dach, mieszkanie ,piwnica, sklep, biuro 

czy jest zagrożone życie ludzkie 

swoje imię i nazwisko oraz numer telefonu z którego się dzwoni 

uwaga ! Po odłożeniu słuchawki chwilę odczekać na sprawdzenie wiarygodności zgłoszenia 

powiadomić właściciela, zarządcę lub użytkownika obiektu o zaistniałym zdarzeniu 

Zasady postępowania w przypadku powstania pożaru 

Równocześnie z alarmowaniem o niebezpieczeństwie należy przystąpić do gaszenia pożaru 
podręcznym   sprzętem   gaśniczym,   udzielenia   pomocy    osobom    poszkodowanym   
lub zagrożonym. 

Przystąpić do ewakuacji osób znajdujących się w obiekcie za szczególnym uwzględnieniem 
osób niepełnosprawnych, dzieci i osób nie znających obiektu. 

W miarę możliwości zabezpieczyć dokumentację i inne wartościowe przedmioty przed 
pożarem i osobami postronnymi. 

Do czasu przybycia jednostek ratowniczo-gaśniczych  akcją  kieruje  właściciel,  zarządca 
lub użytkownik obiektu lub osoba najbardziej opanowana i energiczna. 

Po przybyciu jednostek ratowniczo-gaśniczych kierowanie akcją przejmuje kierownik akcji 
ratowniczej, który ma prawo żądania niezbędnej pomocy od instytucji państwowych, 
jednostek gospodarczych, organizacji społecznych i OBYWATELI. 

Osoby postronne korzystające z obiektu  powinny  zachować  spokój  i  podporządkować  
się osobom kierującym akcją. 

WYKAZ TELEFONÓW ALARMOWYCH 

Straż Pożarna 998 ( 112) Pogotowie Ciepłownicze 993 

Policja 997 Pogotowie Energetyczne 991 

Pogotowie Ratunkowe  999 Pogotowie Wodno- kanaliz. 994 

Pogotowie Gazowe 992 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

Osoby nie przestrzegające postanowień niniejszej instrukcji i przepisów przeciwpożarowych 
podlegają sankcjom kodeksu karnego i kodeksu wykroczeń. 
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II. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARU 

 
 

1. Równocześnie z alarmowaniem należy natychmiast przystąpić do gaszenia ognia przy 
pomocy znajdującego się w pobliżu sprzętu pożarniczego i nieść pomoc zagrożonym 
osobom. 

2. Do  czasu  przybycia  Straży  Pożarnej  akcją kieruje Burmistrz Ornety lub wyznaczona 
przez niego osoba. 

3.Z chwilą przybycia Straży Pożarnej należy podporządkować się poleceniom dowódcy 
przybyłej jednostki i udzielić mu niezbędnych informacji. 

4. Każda osoba przystępująca do akcji powinna pamiętać, że: 

+ w pierwszej kolejności należy ratować ludzi, 
+ należy wyłączyć dopływ prądu do pomieszczeń objętych pożarem, 
+ nie wolno otwierać bez koniecznej potrzeby - drzwi, okien i innych otworów w budynkach 
objętych pożarem, 
+ nie wolno gasić wodą instalacji i urządzeń elektrycznych pod napięciem oraz cieczy 
palnych i substancji chemicznych reagujących z wodą (karbid, sód) należy stosować gaśnice 
śniegowe lub proszkowe, 
+ należy usuwać z zasięgu ognia materiały palne, a w szczególności butle z gazami, 
naczynia z cieczami palnymi, cenne maszyny, ważne dokumenty, 
+ umiejętne zastosowanie środków gaśniczych umożliwia szybkie gaszenie pożaru. 

 
 

III. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 
 

1. Instrukcja obowiązuje wszystkie osoby znajdujące się na terenie Urzędu Miejskiego 
Ornecie. 

2. Osoby  nie  stosujące  się   do   postanowień   niniejszej   instrukcji   będą   pociągnięte   
do odpowiedzialności w myśl ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej 
tekst jednolity (Dz. U.  z  2019, poz. 1372 ze zm.), 

3. Postanowienia zawarte w niniejszej instrukcji nie naruszają przepisów szczegółowych 
dotyczących ochrony ppoż. oraz innych przepisów i aktów normatywnych. 

4. W sprawach nieujętych w niniejszej Instrukcji obowiązują aktualne przepisy 
przeciwpożarowe oraz Polskie Normy dotyczące ochrony przeciwpożarowej 
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Załącznik Nr 7 
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ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR ..... 

 
 

Burmistrza Ornety. 

z dnia r. 

 
 

w sprawie wprowadzenia Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego. 

 
 

 
§1 

Działając zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt. 5 Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie 
przeciwpożarowej (tekst jednolity Dz. U. z  2019, poz. 1372 z zm.), w związku z § 6 ust. 1 
Rozporządzenia Ministra  Spraw Wewnętrznych  i  Administracji  z dnia 7  czerwca  2010 r.  w 
sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych zakładów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 
109 poz. 719)., w celu określenia sposobów postępowania w przypadku  powstania  pożaru  lub   
innego  miejscowego  zagrożenia  na  terenie   Urzędu   Miejskiego w Ornecie, wprowadzam w 
życie Instrukcję Bezpieczeństwa Pożarowego stanowiącą załącznik do niniejszego Zarządzenia; 

     §2 

Zobowiązuję  wszystkich  pracowników Urzędu Miejskiego w Ornecie,  do  zapoznania  się z 
treścią Instrukcji, oraz do stałego przestrzegania zawartych w niej ustaleń; 

     §3 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 
 
 
 
 
 

 
podpis i pieczęć 



 

 

 

 
 

 

 

Plan ewakuacji - rzut piwnicy część zachodnia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Kierunek ewakuacji - schodami 
w górę 

Kierunek ewakuacji - przez drzwi 



 

 

 

 

Plan ewakuacji – rzut piwnicy, część wschodnia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kierunek ewakuacji – przez drzwi 

 
Kierunek ewakuacji – schodami w górę Główny zawór wody 



 

 

 

Plan ewakuacji – rzut parteru, część zachodnia 
 



 

 

 

Plan ewakuacji – parter, część wschodnia 

 
 

 
   

 

 
 

   
 



 

 

 

Plan ewakuacji – ratusz piętro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gaśnica Kierunek ewakuacji – 
schodami w dół 

 
Kierunek ewakuacji – przez drzwi 

Kierunek ewakuacji 



 

 

 

 

Plan ewakuacji – rzut piwnicy, część wschodnia 
 

 

Kierunek ewakuacji – schodami 
w dół 

Kierunek ewakuacji – przez drzwi 



 

 

 

 

Plan ewakuacji – rzut piętra kamieniczek i próżni ratusza, część wschodnia 
 

Kierunek ewakuacji – schodami w dół Kierunek ewakuacji – przez drzwi 



 

 

 

 

Plan sytuacyjny - drogi dojazdowe 



 
 

 

Plan stuacyjny 
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1. Wzory oświadczeń. 

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr RO.0050.85.2020 

Burmistrza Ornety  

z dnia 20.07.2020 r. 

 

1.1. Oświadczenie dot. szkolenia okresowego z zakresu ochrony przeciwpożarowej. 

 

 

SZKOLENIE OKRESOWE 

 Z ZAKRESU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ 

 

O Ś W I A D C Z E N I E 

 

Ja  niżej  podpisany/a/  oświadczam,   że   zostałem/am/   zapoznany/a/   z   obowiązującymi                       

w Urzędzie Miejskim w Ornecie i na moim stanowisku pracy, przepisami ochrony przeciwpożarowej, 

a w szczególności z zasadami alarmowania, postępowania w przypadku powstania pożaru oraz 

przeznaczeniem i zasadami użytkowania podręcznego sprzętu gaśniczego i urządzeń pożarniczych. 

Jednocześnie zobowiązuję się do przestrzegania wszystkich wydanych w tym zakresie przepisów. 

 

Nazwisko i imię : ………………………………….. Podpis ………………… 

 

Podpis prowadzącego szkolenie : ……………………………………………. 

 

Orneta, dnia ……………… 

 

 

 

2.2. Oświadczenie dot. zapoznania się z postanowieniami Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego. 

 

O Ś W I A D C Z E N I E 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 

/nazwisko i imię pracownika, stanowisko/ 

 

Niniejszym oświadczam, że zostałem/am/ zapoznany/a/ z postanowieniami „Instrukcji 

Bezpieczeństwa Pożarowego” obowiązującej w Urzędzie Miejskim w Ornecie oraz zobowiązuję się 

do przestrzegania zawartych w tej instrukcji zasad postępowania na wypadek powstania pożaru. 

 

 

……………………………………….. ……………………. 

/podpis przyjmującego oświadczenie/ /podpis pracownika/  

 

Orneta, dnia …………….. 

 


